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Este documento presenta el desarrollo de una inspección del sistema eléctrico que 
fue ejecutada en las instalaciones de la Institución Educativa Remigio Antonio 
Cañarte Sede Central; dicha inspección apoyada en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE.  
 
En el contenido se encuentra información extraída principalmente del RETIE y la 
NTC 2050 que fue necesaria para comprender como y que se debía tener en 
cuenta para la elaboración de una inspección que cumpla con los requerimientos 
mínimos. Además expone el levantamiento de la infraestructura eléctrica 
encontrada mediante AutoCAD; reportes generados a partir de la inspección 
realizada, donde se describen las inconsistencias halladas, los posibles riesgos 
presentes a causa de una instalación deforme y desgastada y recomendaciones 





La demanda constante de energía eléctrica en hogares, espacios laborales y 
demás sitios en los que el ser humano ejerce actividades cotidianamente, hace 
indispensable el establecer un conjunto de normas y protocolos que garanticen la 
seguridad de las personas, la fiabilidad de las instalaciones eléctricas y la 
compatibilidad de los equipos. Dichas normas son impuestas y ejecutadas por el 
RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas), el cual obliga al 
cumplimiento de la NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano)  con el fin de 
garantizar un funcionamiento óptimo y seguro de cualquier red eléctrica que esté 
sometida a estos parámetros de cumplimiento para así prevenir accidentes y 
reducir riesgos debido a una instalación defectuosa. 
 
Dichas normas llevan poco tiempo de aplicación, por lo que encontramos 
edificaciones antiguas que aún no cumplen con lo establecido en ellas. Las 
instituciones educativas públicas son las más recurrentes, ya que su presupuesto 
no alcanza para invertir en proyectos para mejorar la infraestructura; en el caso del 
sistema eléctrico que es un sistema importante y a la vez delicado, el no 
actualizarlo genera cada día más probabilidades de accidentes que comprometan 
las instalaciones así como la vida de personas que allí se encuentran. 
 
La inspección de instalaciones eléctricas consiste en revisiones que se realizan a 
todo tipo de instalaciones ya construidas con el fin de desarrollar actividades tales 
como medir, examinar, ensayar o comparar, que nacen de la necesidad de 
garantizar la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación 
del medio ambiente, mediante la prevención, minimización o eliminación de los 
riesgos de origen eléctrico.  
 
Estas inspecciones deben hacerla en todos los proyectos de generación, líneas de 
transmisión, subestaciones de media, alta y extra alta tensión, redes de 
distribución y proyectos de uso final de la energía eléctrica, tales como industria, 
comercio y vivienda.  
 
Este trabajo resulta de realizar una revisión del estado del sistema eléctrico de la 
Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, la cual es una institución con una 
infraestructura antigua  que no cumple con las normas estipuladas y que presenta 






Realizar una inspección eléctrica en la Institución Educativa Remigio Antonio 
Cañarte Sede Central  ubicada en la calle 14 carrera 17 esquina según el RETIE y 
la NTC 2050. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar el levantamiento del plano de la edificación. 
 Diseñar el plano eléctrico actual. 
 Inspeccionar la instalación eléctrica de acuerdo al RETIE y la NTC 2050. 
 Identificar los riesgos eléctricos en la institución. 





1. CONCEPTOS GENERALES 
1.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Es un conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos asociados, previstos para un 
fin particular: Generación, transmisión, transformación, rectificación, conversión, 
distribución o utilización de la energía eléctrica [1], dentro de los límites de tensión 
y frecuencia establecidos en el RETIE. 
1.1.1 Sistema eléctrico.  
a) El sistema eléctrico típico para la generación, transmisión, distribución y 
utilización de la energía eléctrica se aprecia en la Figura 1. 
 
b) En lo particular, el sistema interno del usuario corresponde a la parte utilitaria de 
los sistemas eléctricos que se pueden aplicar. 
  
c) Comprende usualmente: El sistema de recepción y medición de la energía 
eléctrica, dispositivo principal de desconexión, dispositivo principal de protección y 
sistema de distribución primario y secundario (Transformador y Tablero General 
de Distribución).  
 
d) Corresponderá al proyectista eléctrico diseñar y proyectar el equipo de 
recepción de la energía (subestación en su caso), tablero general, alimentadores, 
circuitos derivados y protecciones eléctricas calculadas para proteger contra 
sobrecarga y corto circuito.  
Figura 1. Sistema eléctrico 
 






Figura 2. Sistema interno del usuario  
 
Tomado de (2). 
 
A. Dispositivos de recepción de la energía.  
B. Dispositivos principales de desconexión.  
C. Dispositivos principales de protección.  
D. Sistema de distribución primario.  
E. Sistema de distribución secundario. 
1.1.1 Objetivos de una instalación eléctrica.  
Una instalación eléctrica adecuada distribuye la energía eléctrica a los equipos 
conectados de una manera segura y eficiente. Algunas de las características son: 
  
 Confiable, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo tiempo y 
en toda la extensión de la palabra.  
 Eficiente, es decir, que la energía se transmita con la mayor eficiencia posible.  
 Económica, que su costo final sea adecuado a las necesidades a satisfacer.  
 Flexible, se refiere a que sea susceptible de ampliarse, disminuirse o 
modificarse con facilidad, y según posibles necesidades futuras.  
 Simple, o sea que faciliten la operación y el mantenimiento sin tener que 
recurrir a métodos o personas altamente calificados.  
 Agradable a la vista, pues hay que recordar que una instalación bien hecha 
simplemente se ve “bien”.  
 Segura, o sea que garanticen la seguridad de las personas y propiedades 




1.1.2 Clasificación de las instalaciones. 
Las instalaciones eléctricas se clasifican en tres grandes grupos dependiendo del 
uso al que se destinen: instalaciones domésticas, industriales y singulares. 
 
Las instalaciones domésticas, como su nombre lo indica, se realizan en el 
interior de edificios destinados a viviendas. Son las de mayor difusión. 
 
Las instalaciones industriales, por su parte, se efectúan en el interior de edificios 
destinados a la fabricación de determinados productos, por lo que están sujetas a 
las condiciones particulares de cada tipo de producto fabricado. 
 
Respecto a las instalaciones singulares, se requiere para ellas un tratamiento 
especial, según las características que tenga el edificio y la función que se le 
otorgue. 
1.1.3 Componentes de la instalación. 
En las instalaciones eléctricas para baja tensión, independientemente del grupo al 
que pertenezcan, se consideran estos tres componentes: las reglamentaciones, 
las partes de la instalación y los cálculos [1]. 
 
a) Reglamentaciones: Son las normas vigentes por las que se rige cualquier tipo 
de instalación eléctrica. 
 
b) Partes de la instalación: El conjunto de todas ellas constituye el núcleo 
principal de la instalación eléctrica de un edificio, y recibe el nombre de instalación 
de enlace por ser el camino de unión entre la vivienda y la red de distribución 
pública. 
 
c) Cálculos: Entre los cálculos que han de realizarse en el proyecto de una 
instalación eléctrica se encuentran: 
 
 Potencias demandadas 
 Caídas de tensión 
 Sección de conductores en las diferentes partes del edificio 
 Cortocircuito y protecciones eléctricas 
1.1.4 Requisitos de las instalaciones eléctricas. 
La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser inferior a la tensión nominal 
del circuito al que está conectado. 
 
 Los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y profesional. 
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 Los equipos eléctricos se deben fijar firmemente a la superficie sobre las que 
van montados. 
 Los equipos eléctricos que requieren puesta a tierra deben estar conectados a 
un conductor aislado de cobre para puesta a tierra de equipos, incluido con los 
alimentadores y circuitos ramales. 
 Los conductores puestos a tierra de los alimentadores deben tener la misma 
capacidad de corriente que los conductores no puestos a tierra. 
 Las canalizaciones eléctricas y las bandejas portacables deben usarse 
exclusivamente para conductores eléctricos, etc. 
1.2 NTC 2050  
Este código está hecho para que resulte adecuada su utilización por organismos 
que tengan jurisdicción legal sobre las instalaciones eléctricas y para ser aplicado 
por personal autorizado. La autoridad que tenga jurisdicción sobre el cumplimiento 
de este código debe ser responsable de interpretar las reglas, de decidir la 
aprobación de los equipos y materiales y de conceder los permisos especiales que 
contemplan algunas de estas reglas. La autoridad con jurisdicción puede pasar por 
alto determinados requisitos de este código o permitir métodos alternativos cuando 
esté segura de que se pueden conseguir objetivos equivalentes, creando y 
manteniendo una seguridad efectiva. Este código puede exigir nuevos productos, 
construcciones o materiales que quizá no estén disponibles en el momento de 
adopción del mismo. En tal caso, la autoridad con jurisdicción puede autorizar el 
uso de productos, construcciones o materiales que cumplan con los objetivos 
equivalentes de seguridad. 
1.2.1 OBJETIVO 
La Norma Técnica Colombiana NTC 2050 tiene como objetivo lo siguiente:  
 
a) Salvaguardia. El objetivo de este código es la salvaguardia de las personas y 
de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad.  
 
b) Provisión y suficiencia. Este código contiene disposiciones que se consideran 
necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el mantenimiento 
adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos, pero no 
necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para el buen servicio o para 
ampliaciones futuras en el uso de la electricidad.  
 
Nota. Dentro de los riesgos, se pueden resaltar los causados por sobrecarga en 
instalaciones eléctricas, debido a que no se utilizan de acuerdo con las 
disposiciones de este código. Esto sucede porque la instalación inicial no prevé los 
posibles aumentos del consumo de electricidad. Una instalación inicial adecuada y 
una previsión razonable de cambios en el sistema, permitirá futuros aumentos del 
consumo eléctrico.”  
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1.3 RETIE  
RETIE es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que fija las 
condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, 
Transmisión, Transformación, Distribución y utilización de la energía eléctrica en 
todo el territorio Nacional. El reglamento es de obligatorio cumplimiento y este 
obliga a cumplir los primeros capítulos de la norma NTC 2050 "Código Eléctrico 
Colombiano”.  
 
El objetivo fundamental del Reglamento es establecer medidas que garanticen la 
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio 
ambiente, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctricos, a partir del 
cumplimiento de los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos.  
 
El reglamento aplica para todas las instalaciones de corriente alterna o continua, 
públicas o privadas, con valor de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o 
igual a 500 kV de corriente alterna (C.A.), con frecuencia de servicio nominal 
inferior a 1000 Hz y mayor o igual a 50V en corriente continua (C.C), que se 
construyan a partir de su entrada en vigencia. También aplica para todos los 
profesionales que ejercen la electrotecnia y para los productores o importadores 
de materiales eléctricos, ya sean de origen nacional o extranjero. 
  
Para garantizar el cumplimiento de la reglamentación la norma se establece la 
adopción de la certificación de conformidad de productos e inspección y 
certificación de conformidad de instalaciones. 
1.3.1 Aplicaciones del RETIE  
El reglamento Técnico se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a toda 
instalación eléctrica normal nueva, ampliación y remodelación que se realice en 
los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y 
Utilización de la energía eléctrica, de acuerdo con lo siguiente: 
  
 Se considera instalación eléctrica nueva aquella que entre en operación con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del RETIE, con las excepciones 
que se establecen más adelante.  
 Se entenderá como ampliación de una instalación eléctrica, la que implique 
solicitud de aumento de carga instalada o el montaje de nuevos dispositivos, 
equipos y conductores en más del 50% de los ya instalados.  
 El reglamento técnico aplicará a remodelaciones de instalaciones eléctricas 
existentes a la entrada en vigencia del RETIE, cuando el cambio de los 
componentes de la instalación eléctrica sea igual o superior al 80%.  
 Los productos utilizados en cualquier ampliación, remodelación o reposición 
deberán cumplir el presente Reglamento Técnico [3].  
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1.3.2 Señalización de seguridad  
La función de las señales de seguridad es transmitir mensajes de prevención, 
prohibición o información en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para 
todos, en una zona en la que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de 
operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial. 
Las señales de seguridad no eliminan por sí mismas el peligro pero dan 
advertencias o directrices que permitan aplicar las medidas adecuadas para 
prevención de accidentes [4]. Véase en la Figura 3. 
Figura 3. Principales símbolos para señales de seguridad 
 





Figura 4. Principales símbolos para señales de seguridad 
 
Tomado de (4). 
1.3.3 Código de colores para conductores  
Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación de las tensiones y 
tipos de sistemas utilizados, se debe cumplir el código de colores para 
conductores aislados establecido en el Cuadro 1.  
Cuadro 1. Código de colores para conductores 
 
Tomado de (4). 
1.3.4 Riesgos eléctricos 
1.3.4.1 Análisis de riesgos de origen eléctrico 
En general la utilización y dependencia tanto industrial como domestica de la 
energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con 
elementos energizados o incendios, los cuales se han incrementado por el 
aumento del número de instalaciones, principalmente en la distribución y uso final 
de la electricidad. Esta parte del RETIE tiene como principal objetivo crear 
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conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde se haga uso de la 
electricidad o se tengan elementos energizados. 
 
El resultado final del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano puede 
predecirse con un gran porcentaje de certeza, si se toman ciertas condiciones de 
riesgo conocidas y se evalúa en qué medida influyen todos los factores que se 
conjugan en un accidente de tipo eléctrico. Por tal razón el personal que 
intervenga en una instalación, en función de las características de la actividad, 
proceso o situación, debe aplicar las medidas necesarias para que no se 
potencialice un riesgo de origen eléctrico. 
1.3.4.2 Evaluación del nivel de riesgo.  
Para la elaboración del presente reglamento se tuvieron en cuenta los elevados 
gastos en que frecuentemente incurren el Estado y las personas o entidades 
afectadas cuando se presenta un accidente de origen eléctrico, los cuales superan 
significativamente las inversiones que se hubieren requerido para minimizar o 
eliminar el riesgo. 
 
Para los efectos del presente reglamento se entenderá que una instalación 
eléctrica es de PELIGRO INMINENTE o de ALTO RIESGO, cuando carezca de las 
medidas de protección frente a condiciones donde se comprometa la salud o la 
vida de personas, tales como: ausencia de la electricidad, arco eléctrico, contacto 
directo e indirecto con partes energizadas, rayos, sobretensiones, sobrecargas, 
cortocircuitos, tensiones de paso, contacto y transferidas que excedan límites 
permitidos. 
1.3.4.3 Criterios para determinar alto riesgo 
Para determinar la existencia de alto riesgo, la situación debe ser evaluada por un 
profesional competente en electrotecnia y basarse en los siguientes criterios: 
 
a) Que existan condiciones peligrosas, plenamente identificables, especialmente 
carencia de medidas preventivas especificas contra los factores de riesgo 
eléctrico; equipos, productos o conexiones defectuosas; insuficiente capacidad 
para la carga de la instalación eléctrica; violación de distancias de seguridad; 
materiales combustibles o explosivos en lugares donde se pueda presentar arco 
eléctrico; presencia de lluvia, tormentas eléctricas y contaminación. 
 
b) Que el peligro tenga un carácter inminente, es decir, que existan indicios 
racionales de que la exposición al factor de riesgo conlleve a que se produzca el 
accidente. Esto significa que la muerte o una lesión física grave, un incendio o una 
explosión, puede ocurrir antes de que se haga un estudio a fondo del problema, 




c) Que la gravedad sea máxima, es decir, que haya gran probabilidad de muerte, 
lesión física grave, incendio o explosión, que conlleve a que una parte del cuerpo 
o todo, pueda ser lesionada de tal manera que se inutilice o quede limitado su uso 
en forma permanente o que se destruyan bienes importantes de la instalación o de 
su entorno. 
 
d) Que existan antecedentes comparables, el evaluador del riesgo debe 
referenciar al menos un antecedente ocurrido con condiciones similares. 
1.3.4.4 Factores de riesgo más comunes 
Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo y 
ante la imposibilidad de controlarlos todos en forma permanente, se seleccionaron 
algunos factores, que al no tenerlos presentes ocasionan la mayor cantidad de 
accidentes. 
 
El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo de origen eléctrico, obliga a 
saber identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda algún 
accidente. Por ello, es necesario conocer claramente el concepto de riesgo; a 
partir de ese conocimiento, del análisis de los factores que intervienen y de las 
circunstancias particulares, se tendrán criterios objetivos que permitan detectar la 
situación de riesgo y valorar su grado de peligrosidad. Identificado el riesgo, se 
han de seleccionar las medidas preventivas aplicables. 
1.3.4.5 Principales riesgos eléctricos 
En la Figura 5 se ilustran algunos de los factores de riesgo eléctrico más comunes, 
sus posibles causas y algunas medidas de protección. 
Figura 5. Factores de riesgos eléctricos más comunes 
 
 
Tomado de (4). 
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Figura 6. Factores de riesgos eléctricos más comunes 
 




Figura 7. Factores de riegos eléctricos 
 
Tomado de (4). 
 
Contacto Directo. Contacto de personas, animales domésticos o ganado con 
partes activas de los materiales y equipos. Denominándose parte activa el 
conjunto de conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Las 
posibles causas pueden ser [4]: 
 
 Negligencia de Técnicos 
 Impericia de no Técnicos 
 Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra 
 Descarga por inducción 
 
Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un 
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente una parte metálica o 
con una instalación que normalmente está en tensión. 
 
Contacto indirecto. Es el que se produce por efecto de un fallo en un aparato 
receptor o accesorio, desviándose la corriente eléctrica a través de las partes 
metálicas de éstos, pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con 
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algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones 
normales no deberían tener tensión como: 
 
 Corrientes de derivación 
 Situación dentro de un campo magnético 
 Arco eléctrico 
 
Las posibles causas de contactos indirectos pueden ser: 
 
 Fallas de aislamiento 
 Mal mantenimiento 
 Falta de conductor de puesta a tierra 
 
Cortocircuito. Se denomina cortocircuito al fallo en un aparato o línea eléctrica 
por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al 
neutro o tierra, entre dos fases en el caso de sistemas polifásicos en corriente 
alterna o entre polos opuestos en el caso de corriente continua. 
 
El cortocircuito se produce normalmente por fallos en el aislante de los 
conductores, cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como el 
agua o por contacto accidental entre conductores aéreos por fuertes vientos o 
rotura de los apoyos. 
 
Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en las 
instalaciones eléctricas e incluso incendios en edificios, estas instalaciones están 
normalmente dotadas de fusibles, interruptores magneto térmicos o diferenciales a 
fin de proteger a las personas y las cosas. Las posibles causas son: 
 
 Fallas de aislamiento 
 Impericia de los técnicos 
 Accidentes de los técnicos 
 
Ausencia de energía. Este fenómeno es causado por fallas o daños en la red 
local (rayos, accidentes y daños en equipos) o fallas internas de la instalación 
(sobrecargas y cortos, entre otros). 
 
Arcos eléctricos. Un arco eléctrico es un canal conductivo ocasionado por el 
paso de una gran carga eléctrica, que produce gas caliente de baja resistencia 
eléctrica y un haz luminoso. 
 
Las causas que provocan arcos eléctricos pueden ser: 
 
 Fallos en dispositivos de maniobra y protección 





Tensión de contacto. Diferencia de potencial que durante una falla se presenta 
entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno 
a una distancia de un metro. Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima 
que se puede alcanzar al extender un brazo. Las posibles causas pueden ser: 
 
 Rayos 
 Fallas a tierra 
 Fallas de aislamiento 
 Violación de distancias de seguridad 
Figura 8. Exposición a Tensión de contacto 
 
Tomado de (2). 
 
Tensión de paso. Diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre 
dos puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia de un paso 
(aproximadamente un metro). Las posibles causas pueden ser [4]: 
 
 Rayos 
 Fallas a tierra 
 Fallas de aislamiento 





Figura 9. Exposición a tensión de paso 
 
Tomado de (2). 
  
Rayos. Las averías a causa de los rayos se dan por fallas de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los sistemas de protección. 
 
Electricidad estática. Se genera a causa de la unión y separación constante de 
materiales con la presencia de un aislante. 
 
Equipo defectuoso. Este tipo de fallas puede originarse por falta de mantenimiento 
en los equipos, mala instalación o transporte inadecuado. 
 
Sobrecarga. Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal. 
1.3.4.6 Medidas a tomar en situaciones de alto riesgo.  
En circunstancias que se evidencien ALTO RIESGO o PELIGRO INMINENTE 
para las personas, se debe interrumpir el funcionamiento de la instalación 
eléctrica, excepto en aeropuertos, áreas críticas de centros de atención médica o 
cuando la interrupción conlleve a un riesgo mayor; caso en el cual se deben tomar 
otras medidas de seguridad, tendientes a minimizar el riesgo. 
 
En estas situaciones, la persona calificada que tenga conocimiento del hecho, 
debe informar y solicitar a la autoridad competente que se adopten medidas 
provisionales que mitiguen el riesgo, dándole el apoyo técnico que este a su 
alcance; la autoridad que haya recibido el reporte debe comunicarse en el menor 
tiempo posible con el responsable de la operación de la instalación eléctrica, para 
que realice los ajustes requeridos y lleve la instalación a las condiciones 
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reglamentarias; de no realizarse dichos ajustes, se debe informar inmediatamente 
al organismo de control y vigilancia, quien tomara la medidas pertinentes. 
La creciente utilización de la energía eléctrica, en todas las aplicaciones de la vida 
actual, obliga a aconsejar al usuario de la electricidad para familiarizarlo con los 
medios de protección y contra los riesgos a los que está expuesto [4]. 
 
El uso de la electricidad está cada vez más extendido en el medio de vida, ya sea 
en la industria, en la vivienda, en el transporte, etc. Aporta innumerables 
beneficios, pero puede presentar riesgos de accidentes eléctricos para las 
personas, bienes y animales domésticos. Estos riesgos de origen eléctrico 
aumentan los accidentes mortales por las descargas eléctricas, debidas al 
contacto de personas con partes eléctricas bajo tensión (contacto directo) o con 
partes metálicas accidentalmente con tensión (contacto indirecto). 
 
Estudios realizados sobre accidentes por descargas eléctricas demuestran que, en 
la mayoría de los casos, los medios de seguridad previstos no fueron suficientes 
para garantizar la seguridad de las personas o no estuvieron correctamente 
aplicados (incluso, que con el paso del tiempo su capacidad protectora había 
disminuido). 
 
Para poder prevenir estos accidentes, es necesario adoptar medidas de 
protección, adecuadas a los posibles riesgos que puedan presentarse. Estas 
medidas dependen de la acertada elección de los elementos preventivos que 
hagan a las instalaciones eléctricas (de acuerdo con su tensión, tipo de instalación 
y emplazamiento) confiables y seguras. 
 
Los riesgos eléctricos están asociados con los efectos de la electricidad y en su 
mayor parte están relacionados con el empleo de las instalaciones eléctricas. 
 
Dichas instalaciones están integradas por elementos que se utilizan para la 
generación, transporte y uso de la energía eléctrica. Sin embargo también existen 
riesgos por la aparición de fenómenos eléctricos relativamente fortuitos como 
pueden ser las descargas atmosféricas o las descargas electrostáticas. 
 
Los riesgos eléctricos afectan tanto a las personas como a las infraestructuras 
(instalaciones, edificaciones, etc.). Un riesgo es una condición ambiental o 
humana cuya presencia o modificación puede producir un accidente o una 
enfermedad ocupacional [5]. 
1.4 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
La inspección de instalaciones eléctricas consiste en revisiones que se realizan a 
todo tipo de instalaciones ya construidas con el fin de desarrollar actividades tales 
como medir, examinar, ensayar o comparar, que nacen de la necesidad de 
garantizar la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación 
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del medio ambiente, mediante la prevención, minimización o eliminación de los 
riesgos de origen eléctrico [6]. 
 
Estas inspecciones deben hacerla todos los proyectos de generación, líneas de 
transmisión, subestaciones de media, alta y extra alta tensión, redes de 
distribución y proyectos de uso final de la energía eléctrica, tales como industria, 
comercio y vivienda. 
1.4.1 Las inspecciones se pueden clasificar en: 
 Inspecciones iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones. 
 Inspecciones periódicas: Después de la puesta en servicio de las 
instalaciones 
1.4.2 Etapas del proceso de inspección 
 Planificación 
 Ejecución 
 Presentación de informes 
 Informe final 
1.4.2.1 Planificación.  
La planificación es una etapa preliminar en donde se programan las actividades a 
realizar durante la inspección [6]: 
 
 Plan y horario para la inspección 
 Visita de reconocimiento a instalaciones 
 Identificación de áreas de riesgo 
 Zonas restringidas 
 
Dentro de la planificación es necesario plantear preguntas claves para establecer 
puntos importantes que durante la ejecución de la inspección deben ser 
específicamente verificados. 
 
 ¿Aplica el RETIE? 
 ¿A qué tensión opera el sistema? 
 ¿Cuál debe ser la capacidad nominal del equipo inspeccionado? 
 ¿Qué métodos de alambrado deben utilizarse? 
 ¿Cuántas acometidas hay? 
 
Para la realización de las Inspecciones, se realizan las siguientes comprobaciones 




Puesta a Tierra: Se comprueban las puestas a tierra con el fin de controlar las 
tensiones respecto a tierra que puedan presentarse en un momento dado en las 
partes metálicas, y con el fin de asegurar la actuación de las protecciones. 
 
Protección contra Contactos Directos: Se comprueba la existencia y se verifica 
el buen estado de los medios que aseguren la protección contra contactos 
directos, como carcasas de cuadros eléctricos, tapas cubre huecos, etc. 
 
Protección contra Contactos Indirectos: Se comprueba la existencia de medios 
de protección contra contactos indirectos (separación de circuitos, sistemas de 
puesta a tierra, interruptores diferenciales, etc.). 
 
Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos: Se comprueba la protección 
de los circuitos por medio de interruptores magneto térmicos o de fusibles 
calibrados contra los efectos de las sobre intensidades y cortocircuitos que puedan 
presentarse motivadas por sobrecargas o cortocircuitos. Se verifica la utilización 
de conductores de sección adecuada en relación con la potencia instalada. 
 
Identificación de Circuitos y Conductores: Se verifica también la correcta 
identificación de circuitos y elementos, así como la identificación de conductores. 
 
Tipo de Conductores: Las características de los conductores a utilizar dependerá 
de la aplicación, del lugar y de las condiciones en que se instalen. 
 
Tubos y Cajas de Derivación: La clase de tubos y cajas de derivación a utilizar 
dependerá también de la aplicación, del lugar y de las condiciones de instalación. 
 
Estado de Cuadros Eléctricos: Se comprueba el buen estado en general de los 
cuadros eléctricos (deterioros, oxidación, síntomas de calentamiento, rotulación de 
Mandos, etc.) 
 
Alumbrados especiales: Se comprobará la existencia de alumbrados especiales 
en caso de ser necesarios, su correcta distribución y funcionamiento. 
 
Cruzamientos y paralelismos: Se comprueba que la distancia entre 
canalizaciones eléctricas a otras canalizaciones no eléctricas sea la adecuada. 
1.4.2.2 Ejecución 
Dentro de la ejecución se consideran los siguientes parámetros: 
 
Revisión de la documentación: La documentación se analiza como una etapa 
previa a la inspección con el fin de que si existiese alguna anormalidad, 
irregularidad o discrepancia en cuanto al cumplimiento del RETIE, ésta pueda ser 




Se analiza la aplicabilidad del RETIE y todos los documentos de apoyo como 
normas técnicas, regulación CREG, con el fin de verificar el estado de 
conformidad expedido por un organismo acreditado de los elementos, materiales y 
equipos utilizados en la instalación eléctrica [6]. 
 
Observaciones de la inspección. Las observaciones registran y se clasifican 
como: 
 
 Defecto muy grave. 
Es todo defecto que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro 
inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas. 
 
Dentro de este grupo se consideran: 
Incumplimiento de las medidas de seguridad contra contactos directos 
Partes energizadas expuestas que ponen en riesgo la seguridad de las personas 
Ausencia del sistema de puesta a tierra 
Riesgo de incendio o explosión 
Utilización de productos no certificados 
Incumplimiento de las distancias de seguridad 
Fraude de energía 
Utilización de productos no certificados 
 
 Defecto grave 
Es el que a diferencia del muy grave no supone un peligro inmediato para la 
seguridad de las personas o de las cosas, pero si puede serlo al originarse un fallo 
en la instalación. Se incluye también dentro de esta clasificación, aquel defecto 
que pueda reducir la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. 
 
Dentro de este grupo se consideran los siguientes defectos: 
 
Falta de conexiones equipotenciales cuando éstas sean requeridas 
Naturaleza o característica no adecuadas de los conductores 
Carencia del número de circuitos estipulados 
Planos e instalación eléctrica no coinciden con la instalación 
Falta de aislamiento en la instalación 
Falta de continuidad en los conductores de protección 
Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos 
Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores 
Falta de identificación de los conductores “neutro” y de “protección” 
 
 Defecto leve 
Es todo aquel que no supone peligro para las personas o las cosas; no perturba el 
funcionamiento de la instalación y en el que la desviación observada no tiene valor 
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significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación eléctrica de 
baja tensión. 
 
Incumplimiento del código de colores 
Uso inadecuado de la simbología, convenciones, unidades de medida 
Instalación inadecuada de los elementos siempre y cuando esto no ocasione 
altos riesgos. 
1.4.2.3 Presentación de informes 
El informe presenta el grado de conformidad con los criterios establecidos por el 
RETIE y hace referencia a los defectos en caso de que hayan sido encontradas. 
 
Los registros de las no conformidades deben anexarse al informe final. 
 
En la presentación de informes se deben presentar los resultados de la inspección 
y la determinación de la conformidad con base en estos y debe incluir la 
información necesaria para la comprensión e interpretación de los resultados, la 
información debe ser presentada en forma correcta, clara y precisa sin 
ambigüedades o datos que puedan prestarse a interpretaciones incorrectas. 
1.4.2.4 Informe final 
Como resultado de las inspecciones realizadas se presentará un informe en el que 
la instalación eléctrica para baja tensión será calificada: 
 
 No aprobada 
 Aprobada 
 
No aprobada. La observación de un defecto muy grave señala la obligatoriedad 
de emitir dictamen no aprobado. 
 
Aprobada. Esta calificación se concederá cuando el resultado de la inspección no 




2. LEVANTAMIENTO PLANO ELECTRICO 
Para el levantamiento del plano se hizo un reconocimiento de la infraestructura 
civil y eléctrica de la institución para luego comenzar con la toma de medidas y la 
validación de los componentes eléctricos instalados. De allí se procedió a la 
identificación de los circuitos y con esto el desarrollo de los cuadros de carga y del 
plano eléctrico.  
2.1 DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS. 
2.1.1 Primer piso edificio de clases y cafetería 
Aula 3 (laboratorio reparación computadores). Posee 4 luminarias dobles 
TMS028 Phillips; se encuentran 8 de 8 lámparas y funcionando. También posee 
una red regulada de 10 tomacorrientes dobles y otra de 10 tomacorrientes dobles 
de uso general. Se encontró un tablero de distribución con 3 interruptores para la 
red normal y 2 para la regulada. Las paredes como el techo son de concreto color 
blanco y suelo en baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Esta aula 
contiene una subdivisión que se usa como bodega, esta ocupa 1 de 5 partes del 
total del área del aula. Cuenta con ventanillas que abarcan toda la pared de forma 
longitudinal ubicadas al frente de la única puerta de ingreso; respecto a la altura 
de las ventanas ocupan 1 de 5 partes de la pared. 
 
Aula 1 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 7 de 8 lámparas y de las cuales funcionan 6. También posee 2 
tomacorrientes dobles. Se encontró un tablero de distribución con 3 interruptores. 
Las paredes son de color blanco y tienen sócalo azul oscuro; el techo es de eternit 
blanco por secciones rectangulares de aproximadamente 1*0,5 metros y el suelo 
es de baldosa color blanco teñida de negro de tamaño 25*25 centímetros.  Cuenta  
ventanillas que abarcan casi toda la pared de forma longitudinal ubicadas al frente 
de la única puerta de ingreso; respecto a la altura de las ventanas ocupan 1 de 5 
partes de la pared.  
 
Aula 6 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y funcionando. También posee un tomacorriente 
doble. Las paredes son de color blanco y tienen sócalo azul; el techo es de 
concreto color blanco y el suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 
centímetros. Cuenta con 3 ventanales que abarcan toda la pared de forma 
longitudinal ubicadas al frente de la única puerta de ingreso; respecto a la altura 
de las ventanas ocupan 2 de 3 partes de la pared. 
 
Escaleras (interior edificio de clases). Posee 1 luminaria doble TMS028 Phillips. 
Se encuentran 2 de 2 lámparas y sin funcionar. Las paredes son de color blanco y 
tienen sócalo azul oscuro; el techo es de eternit blanco por secciones 
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rectangulares de aproximadamente  1*0,5 metros y el suelo es en concreto con 
alunas baldosas de color vinotinto. Cuenta con tres aberturas a modo de 
ventanillas. 
 
Aula5 (sala clases primera infancia). Posee 4 luminarias dobles TMS028 
Phillips; se encuentran 8 de 8 lámparas y de las cuales funcionan 6. También 
posee un tomacorriente doble. Las paredes son de color blanco; el techo es 
concreto color blanco y el suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 
centímetros. Cuenta con 3 ventanales que abarcan toda la pared de forma 
longitudinal ubicadas al frente de la única puerta de ingreso; respecto a la altura 
de las ventanas ocupan 2 de 3 partes de la pared. 
 
Pasillo 3 (primer piso edificio de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 
Phillips; se encuentran 8 de 8 lámparas y funcionando. Paredes color blanco y 
tienen sócalo azul; el techo es concreto color blanco y el suelo es de baldosa color 
vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. 
 
Aula 4 (Biblioteca). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se encuentran 8 
de 8 lámparas y de las cuales funcionan 6. También  posee una red de 10 
tomacorrientes dobles. Se encontró un tablero de distribución con 3 interruptores. 
Paredes color blanco; el techo es concreto color blanco y el suelo es de baldosa 
color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Tiene una división de 
aproximadamente 1*1,5 metros, usada para almacenar elementos de aseo. 
Cuenta con 3 ventanales que abarcan toda la pared de forma longitudinal 
ubicadas al frente de la única puerta de ingreso; respecto a la altura de las 
ventanas ocupan 2 de 3 partes de la pared. 
 
Aula 2 (sala de profesores). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 6 de 8 lámparas y funcionando. También posee una red de 9 
tomacorrientes dobles. Las paredes son de color blanco y tienen sócalo azul 
oscuro; el techo es concreto color blanco y el suelo es en baldosa color vinotinto 
de 20*20 centímetros. Cuenta con 3 ventanillas ubicadas al frente de la única 
puerta de ingreso, estas abarcan toda la pared longitudinalmente. 
 
Baños mujeres (edificio de clases). Posee 2 luminarias dobles TMS028 Phillips, 
se encuentran 4 de 4 lámparas y funcionando. Paredes de color azul y sócalo en 
baldosa color blanco; se encuentran 6 sanitarios. En la pared del fondo hay unas 
ventanillas en la parte superior que abarcan toda la pared longitudinalmente y que 
en altura  ocupan 1 de 6 partes de la pared. 
  
Baños hombres. Posee 2 luminarias dobles TMS028 Phillips; se encuentran 4 de 
4 lámparas y funcionando. Paredes de color azul y sócalo en baldosa color blanco; 
se encuentran 4 sanitarios. En la pared del fondo hay unas ventanillas en la parte 
superior que abarcan toda la pared longitudinalmente y que de altura  ocupan 1 de 




Aula 13 (Cocina cafetería). Posee 2 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran  8 de 8 lámparas y funcionando. También posee 3 tomacorrientes 
dobles y 1 para mayor capacidad a 250 VCA. 2 de las 4 paredes son en ladrillo a 
la vista y las otras dos en concreto color blanco y sócalo en baldosa color crema; 
el techo es de lámina ondulada color plata. 1 parte de 4 del suelo es de mármol 
color blanco con manchas negras, las otras 3 partes es de baldosa color piel de 
tamaño 30*30 centímetros aproximadamente. Cuenta con dos puertas y una 
ventana que da hacia la cafetería. Cuenta con unas ventanillas que ocupa toda la 
pared del fondo longitudinalmente y de alto ocupa 1 de 6 partes. 
 
Aula 14 (comedor cafetería). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y de las cuales funcionan 6. También posee un 
tomacorriente doble. Una de las paredes es concreto color verde pastel, las demás 
en ladrillo a la vista; el techo es de lámina ondulada color plata y el suelo es de 
baldosa color blanco teñido de negro de tamaño 25*25 centímetros. Cuenta con 
ventanillas en la pared del fondo que abarcan toda la pared longitudinalmente, de 
alto ocupa 1 de 6 partes de la pared.  
 
Aula 15 (Tienda cafetería). 2 luminarias dobles TMS028 Phillips; se encuentran 4 
de 4 lámparas y funcionando. También posee 7 tomacorrientes dobles. Paredes 
de color crema hechas en concreto a excepto de una sección que funciona como 
cocina la cual es en baldosa color blanco; el suelo es de baldosa color blanco con 
manchas negras y el techo es concreto color blanco. 






2.1.2 Segundo piso edificio de clases y cafetería 
Aula 7(sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 7 de 8 lámparas y de las cuales funcionan 6. También posee un 
tomacorriente. Las paredes son de color blanco y tienen sócalo azul; el techo es 
de eternit blanco por secciones rectangulares de aproximadamente 1*0,5 metros y 
el suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con 3 
ventanales que abarcan toda la pared de forma longitudinal ubicadas al frente de 
la única puerta de ingreso; respecto a la altura de las ventanas ocupa 2 de 3 
partes de la pared.  
 
Aula 10 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y todas funcionando. También posee un 
tomacorriente doble. Las paredes son de color blanco y tienen sócalo azul oscuro; 
el techo es de eternit blanco por secciones rectangulares de aproximadamente 
1*0,5 metros y el suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. 
Cuenta con 3 ventanales que abarcan toda la pared de forma longitudinal 
ubicadas al frente de la única puerta de ingreso; respecto a la altura de las 
ventanas ocupan 2 de 3 partes de la pared. 
 
Aula 9 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y de las cuales funcionan 6. También posee un 
tomacorriente doble. Las paredes son de color blanco y tienen sócalo azul oscuro; 
el techo es de eternit blanco por secciones rectangulares de aproximadamente 
1*0,5 metros y el suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. 
Cuenta con 3 ventanales que abarcan toda la pared de forma longitudinal 
ubicadas al frente de la única puerta de ingreso; respecto a la altura de las 
ventanas ocupan 2 de 3 partes de la pared. 
 
Aula 12 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y  funcionando. También posee un tomacorriente 
doble. Las paredes son de color blanco y tienen sócalo azul oscuro; el techo es de 
eternit blanco por secciones rectangulares de aproximadamente 1*0,5 metros y el 
suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con 3 
ventanales que abarcan toda la pared de forma longitudinal ubicadas al frente de 
la única puerta de ingreso; respecto a la altura de las ventanas ocupan 2 de 3 
partes de la pared. 
 
Aula 11 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y  funcionando. También posee un tomacorriente. Las 
paredes son de color blanco y tienen sócalo azul oscuro; el techo es de eternit 
blanco por secciones rectangulares de aproximadamente 1*0,5 metros y el suelo 
es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con 3 
ventanales que abarcan toda la pared de forma longitudinal ubicadas al frente de 
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la única puerta de ingreso; respecto a la altura de las ventanas ocupan 2 de 3 
partes de la pared. 
 
Pasillo 1 (segundo piso edificio de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 
Phillips; se encuentran 8 de 8 lámparas y funcionando. Las paredes son de color 
blanco y tienen sócalo azul oscuro; el techo es en material color blanco y el suelo 
es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros.  
 
Pasillo 2 (audiovisuales). Posee 3 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 6 de 6 lámparas y de las cuales funcionan 4. Al final del pasillo se 
encuentra un tablero de distribución con 2 interruptores. Paredes totalmente 
blancas; el techo no tiene cielo raso y el suelo es de baldosa color crema de 
tamaño 30*30 centímetros con pequeñas pintas negras. Es un espacio semi-
abierto que resulta benéfico porque se aprovecha la luz natural. 
 
Aula 17 (sala audiovisuales). Posee 8 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 16 de 16 lámparas y de las cuales funcionan 14. También  posee 3 
tomacorrientes dobles. Las paredes color  blanco; el techo es de eternit de tamaño 
1*0,5 metros de color blanco y el suelo es de baldosa de 30*30 centímetros de 
color crema con pequeñas piedras de tonos diferentes. Cuenta con 4 ventanales 
que abarcan toda la pared longitudinalmente, en altura ocupan 1 de 2 partes de la 
pared, estas localizadas al frente de las puertas de acceso al aula. Tiene dos 
puertas de ingreso una en cada extremo, estas de color azul.  
  
Aula 16 (oficina psicología). Posee una luminaria doble TMS028 Phillips, se 
encuentran 2 de 2 lámparas y funcionando. También posee 3 tomacorrientes y un 
tablero de protección con 6 interruptores. Las paredes son de color blanco; el 
techo es de eternit color blanco y el suelo es de baldosa color habano con 
pequeñas piedras en diferentes tonalidades. Cuenta con  un ventanal en la pared 
al frente de la puerta de acceso esta abarca toda la pared longitudinalmente, de 
altura ocupa 1 de 2 partes de la pared. 




2.1.3 Edificio administrativo y sistemas 
 
Aula 18 (secretaria). Posee 4 luminarias, 3 dobles TMS028 Phillips y una tipo 
bombilla; se encuentran 7 de 7 lámparas. Cuenta con 5 tomacorrientes dobles. 
Las paredes son en ladrillo a la vista; el techo es de eternit de tamaño aproximado 
de 1*0,5 metros de color blanco y el suelo es en baldosa en tonos marrón de 
tamaño aproximado 10*10 centímetros. Tiene  una subdivisión en el aula, usada 
como oficina. Cuenta con 3 ventanas, 2 de ellas están ubicadas al frente de la 
única puerta de acceso al aula y ocupan longitudinalmente 5 de 6 partes de la 
pared, en altura ocupan 1 de 2 partes de la pared; la otra está ubicada sobre la 
pared donde está ubicada la puerta. 
  
Baños damas (edificio administrativo). Posee una luminaria doble TMS028 
Phillips; se encuentran 2 de 2 lámparas y funcionando. Las paredes son de color 
blanco y sócalo en baldosa color blanco. El piso es en baldosa color blanco. Tiene  
dos tazas sanitarias al igual que lavamanos que están apoyados en un mesón de 
mármol. Posee una ventanilla que ocupa 2 de 5 partes de la pared 
longitudinalmente y en altura es aproximadamente 1 de 4 partes de la pared.  
 
Aula 25 (sala emisora). Posee una luminaria tipo porta bombilla. También posee 
un tomacorriente doble y se encuentra un tablero de protección con 8 
interruptores. Las paredes de ladrillo a la vista; el suelo es de baldosa en tonos 
marrón y el techo es de madera.  
 
Aula 24 (sala 1 de sistemas). Posee 6 luminarias tipo porta bombilla. También 
posee una red de tomacorrientes regulados y una de uso. Paredes son en ladrillo 
a la vista color marrón; el techo es en eternit color blanco y el suelo es en 
pequeñas baldosas de tonos marrón. Cuenta con 2 ventanas, una al frente de la 
puerta y la otra ubicada en la misma pared a lado de ella; estas longitudinalmente  
ocupan 1 de 3 partes de las dos paredes donde se encuentran posicionadas. En 
altura ocupan cada una ocupa 1 de 2 partes de cada pared. 
 
Aula 22 (oficina coordinación). Posee dos luminarias TMS028 Phillips; se 
encuentran 4 de 4 lámparas y funcionando. También posee 5 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son en ladrillo a la vista; el techo es en eternit color blanco y 
el suelo es de pequeñas baldosas de tonos marrón. Cuenta con una venta en la 
pared al frente de la puerta que ocupa 2 de 3 partes de la misma; en altura ocupa 
1 de 2 partes de la pared. 
 
Aula 23 (sala 2 de sistemas). Posee 6 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 12 de 12 lámparas y de las cuales funcionan 8. También posee una 
red de tomacorrientes regulados y  una de uso general. Tiene un tablero de 
distribución con 6 interruptores. Paredes son en ladrillo a la vista color marrón; el 
techo es en eternit color blanco y el suelo es en pequeñas baldosas de tonos 
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marrón. Posee 3 ventanas, 2 al frente de la puerta y la otra ubicada en la misma 
pared a lado de ella; las dos ubicadas al frente de la pared longitudinalmente 
ocupan 2 de 4 partes de la pared donde se encuentran posicionadas, en altura 
ocupan 1 de 2 partes de la pared; la otra ventana mencionada ocupa 1 de 4 partes 
de la pared; en altura ocupa 1 de 2 partes de la misma. 
Figura 12. Identificación edificio administrativo y sistemas 
 
2.1.4 Cancha y caseta de vigilancia 
Aula 21 (rectoría). Posee dos luminarias dobles TMS028 Phillips; se encuentran 4 
de 4 lámparas y funcionando. También tiene una red de 4 tomacorrientes dobles. 
Las paredes son en ladrillo a la vista; el techo es en eternit color blanco y el suelo 
es en pequeñas baldosas en tonos marrón. Cuenta con 2 ventanas una en la 
pared donde se encuentra ubicada la puerta y la otra en la del frente. Hay una 




Coliseo (escenario deportivo) Posee 7 reflectores, 6 dirigidos hacia la zona de 
juego y uno es usado para iluminar la zona posterior del edificio administrativo, 
son alimentados a 220 VAC con un sistema eléctrico independiente. También 
posee un tomacorriente de uso general. Esta es una zona abierta y posee un 
techo que cubre un poco más que la cancha.  
 
Aula 27 (caseta vigilante). Posee dos luminarias  tipo porta bombilla. También 
posee 2 tomacorrientes de uso general y un tablero de distribución con 2 
interruptores. Las paredes son en ladrillo a las vista al igual que el techo y el suelo 
es en baldosa en tonos marrón. El aula posee un baño, este  es en baldosa  de 
color blanco.  





2.2 COMPONENTES ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN. 
Cuadro 2. Componentes eléctricos encontrados 
No Componente Tipo 
1 Tableros de distribución 
1.1. Monofásico 3 hilos 
1.2. Monofásico 4 hilos 
2 Interruptores automáticos 
2.1. De 1 polo 
2.2. De 2 polos 
3 Conductores 
3.1. Alambre THW-THHN 
3.2.  Dúplex  
4 Canalizaciones 
4.1. Tuvo PVC 
4.2. Canaleta rectangular de metal 
4.3. Canaleta rectangular plástica  
5 Tomacorrientes 
5.1. Doble 
5.2. Red regulada 
5.3. A 220V  
6 Luminarias  
6.1. TMS028 Phillips (doble) 
6.2. TMS028 Phillips (sencillo) 
6.3. Porta bombilla 
6.4. Reflector 
7 Lámparas 
7.1 Tubo fluorescente T12 
7.2 Tubo fluorescente T8 
7.3. Bombilla fluorescentes compactas 




9 Equipos estabilizadores de tensión ----- 
10 Equipos de comunicaciones 10.1 Racks 
2.3 CUADROS DE CARGA 
Los cuadros de cargas ofrecen a quien esté interpretando el plano eléctrico, una 
visión clara amplia y rápida del circuito de la instalación eléctrica de la vivienda. En 
él se encuentra identificado el número de circuitos acompañado de una 
descripción del lugar o los lugares a los cuales tiene cobertura. Se indica también 
el tipo de carga (luminarias, tomacorrientes generales, tomacorrientes especiales) 
y la cantidad que tiene cada circuito.  
 
Con estos datos, se puede obtener la potencia instalada en cada circuito, 
multiplicando la cantidad de cargas por 100 VA en caso de las luminarias o por 
180 VA en caso de los tomas generales. Él toma especial de la cocina se 
considera de 3500 VA. Estos datos son consignados en el cuadro de cargas en 







Cuadro 3. Cuadro de carga tablero aula 1 
Cto 





Fluorescentes Incandescentes 120V 240V 
1 12   11   2916 24,3 1*30 
Aula 2 - aula 3 
- baños  
2 16   8   2688 22,4 1*30 
Aula 1 - aula 4 
- aula 5 - aula 
6 
3 Alimentador. TA10 2730 17,6 1*30 
Tablero aula 
10  




Nota: El tablero aula 1 alimenta el tablero aula 10 a través del interruptor 
automático ubicado en el circuito 3. 
 
Cuadro 4. Cuadro de carga tablero aula 4 
Cto 







Fluorescentes Incandescentes 120V 240V 
1     5   900 7,5   1*30 Biblioteca 
2 Alimentador.  TA3 3600 30   1*50 Laboratorio Sena 
3     4   720   6 1*30 Biblioteca 
     
5220 37,5 6 
  
Nota: El tablero aula 4 alimenta el tablero aula 3 a través del interruptor 
automático ubicado en el circuito 2. 
 









Fluorescentes Reflectores 120V 240V 
1-4   2     800 3,33 3,333 2*20 Cancha  
2-5   2     800 3,33 3,333 2*20 Cancha  
3-6   2     800 3,33 3,333 2*20 Cancha  
     
2400 10 10 







Cuadro 6. Cuadro de carga tablero aula 3 
Cto 





Fluorescentes Incandescentes 120V 240V 
1     5   900 7,5 1*20 
Red normal 
aula 3 
2     5   900 7,5 1*30 
Red normal 
aula 3 



















Cuadro 7. Cuadro de carga tablero aula 10 
Cto 







Fluorescentes Incandescentes 120V 240V 







2 12       936 7,8   1*20 
Aula 7 - aula 8 
- aula 9 
3 12       936 7,8   1*30 
Aula 10 - aula 
11 - aula 12 
     
2730 22,8 









Cuadro 8. Cuadro de carga tablero aula 16 
Cto 







Fluorescentes Incandescentes 120V 240V 
1 12       936 7,8   1*20 
Aula 16-aula 17- 
pasillo aula 17 
2 8       624   5,2 1*20 
Aula 13 - aula 
14 - aula 15 
3-4       1 3500 14,6 14,58 2*30 aula 13 
5 
    11   1980 16,5   1*30 
Aula 13 - aula 
14 - aula 15 
6     6   1080   9 1*20 Aula 16-aula 17 
     
8120 38,9 28,78 
  
Cuadro 9. Cuadro de carga tablero aula 17 
Cto 
LAMPARAS TOMAS CARGA 
VA 
L1 (A) L2 (A) Breakers Observaciones 
Fluorescentes Reflector 120V 240V 
1-2    1     400 1,67 1,667 2*30 Pasillo aula 17  
 
Cuadro 10. Cuadro de carga tablero aula 27 
Cto 
LAMPARAS TOMAS CARGA 
VA 
L1 (A) Breakers Observaciones 
Fluorescentes Incandescentes 120V 240V 
1 2   2   516 3,83 1*15 
1er piso 
caseta 
conserje   











Cuadro 11. Cuadro de carga tablero aula 25 
Cto 




L2 (A) Breakers Observaciones 
Fluorescentes Incandescentes 120V 240V 
1 Alimentador TA23 10260 85,5   1*50 Aula 23 
5 7       546 4,55   1*20 
Aula 18-aula 19-
aula20 
6 8       624   5,2 1*20 
Aula 24- aula 25-
aula 26 
7 10       780 6,5   1*20 
Aula 21-aula 22-
aula23 
8 2   6   1236   10,3 1*30 Aula 18 
9     7   1260 10,5   1*20 
Aula 21-aula 22-
aula23 
14     3   540   4,5 1*20 Aula 29 
11     7   1260 10,5   1*20 Aula 24 
13 
 
  5   900 7,5   1*20 Aula 24 




     
17976 129,8 20 
  
 
Nota: En el circuito 1 tablero aula 23 se pinta de rojo para exponer que la cantidad 
de corriente que demanda el circuito supera la capacidad del interruptor 
automático.  
Cuadro 12. Cuadro de carga tablero aula 24 
Cto 































































1,5 1*16 Red regulada aula 24 
     






Cuadro 13. Cuadro de carga tablero aula 23 
Cto 







Fluorescentes Incandescentes 120V 240V 
1     5   900 7,5   1*20 Ventiladores 















    13   
2340 19,5 




    17   
3060 25,5 
  1*40 
Red regulada 
aula 23 
     
10260 85,5 
    
Nota: En el circuito 1 tablero aula 23 se pinta de rojo para exponer que el circuito 
esta fuera de servicio, pues el interruptor automático fue retirado; el circuito quedo 




2.4 PLANO ELECTRICO 













Figura 16. Edificio administrativo (iluminación) 
 




Figura 18.  Edificio  de clases y cafetería primer piso (fuerza) 
 
 










Figura 20. Edificio administrativo (fuerza) 
 
 





3. DICTAMEN  
Para la inspección del sistema eléctrico se hizo uso del Reglamento Técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE actualización 2013, de allí se tomaron los ítems 
más relevantes y representativos que se expondrán en cuadros con su respectivo 
dictamen para cada componente evaluado. Además se presentaran las fotografías 
que validaran los resultados plasmados en el documento.  
3.1 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. 
En el Cuadro 14 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que 
se encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según el 
artículo 10 numeral 3 del RETIE “Requerimientos generales de las instalaciones 
eléctricas; productos usados en las instalaciones”.  
Cuadro 14. Diagnóstico de los tableros según el artículo 10 numeral 3 RETIE  
ARTICULO 10° numeral 3 RETIE 
ITEM 
Espacios disponibles para la operación y mantenimiento de la 
instalación y de los equipos. 
DIAGNOSTICO 
 
Tablero aula 1 CUMPLE (ver Figura 22) 
Tablero exterior aula 4 CUMPLE (ver Figura 23) 
Tablero aula  4 NO CUMPLE. (ver Figura 24) 
Tablero aula 3 NO CUMPLE. (ver Figura 25) 
Tablero aula 10 CUMPLE. (ver Figura 26) 
Tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 27) 
Tablero pasillo aula 17 CUMPLE (ver Figura 28) 
Tablero aula 27 CUMPLE (ver Figura 29) 
Tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 30) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 31) 
Tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 32) 
OBSERVACIONES 
El espacio de trabajo del tablero aula 4 (ver ovalo 1) se 
encuentra en un espacio muy reducido y la entrada está 
limitada por dos estanterías de libros y una mesa (ver ovalo 
2); el acceso al tablero aula 3 (ver ovalo 1) no es posible 
porque hay atravesados una cantidad de equipos fuera de 







Figura 22. Espacios de trabajo tablero aula 1 
 
Tomado de (7) 
Figura 23. Espacio de trabajo tablero exterior aula 4 
 






Figura 24. Espacio de trabajo tablero aula 4 
 
Tomado de (7) 
 
Figura 25. Espacio de trabajo tablero aula 3 
 














Figura 26. Espacio de trabajo tablero aula 10 
 
Tomado de (7) 
 
Figura 27. Espacio de trabajo tablero aula 16 
 






Figura 28. Espacio de trabajo tablero pasillo aula 17 
 
Tomado de (7) 
Figura 29. Espacio de trabajo tablero aula 27 
 






Figura 30. Espacio de trabajo tablero aula 25 
 
Tomado de (7) 
Figura 31. Espacio de trabajo tablero aula 24 
 
Tomado de (7) 
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Figura 32. Espacio de trabajo tablero aula 23 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 15 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que 
se encontraron instalados en la institución los cuales se verificaron según el 
artículo 20 numeral 5.2 del RETIE “Requerimientos para los productos, cajas y 
conduletas, requisitos de la instalación”.  
Cuadro 15. Diagnóstico de los tableros según el artículo 20 numeral 5.2 
ARTICULO 20° numeral 5.2 RETIE / 373-4 NTC2050 
ITEM 
Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canales 
auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los equipos, se deben cerrar 
eficazmente para que ofrezcan una protección similar a la pared del 
equipo. 
DIAGNOSTICO   
Tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 33) 
Tablero exterior aula 4 NO CUMPLE (ver Figura 34) 
Tablero aula  4 NO CUMPLE (ver Figura 35) 
Tablero aula 3 NO CUMPLE (ver Figura 36) 
Tablero aula 10 NO CUMPLE (ver Figura 37) 
Tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 38) 
Tablero pasillo aula 17 NO CUMPLE. (ver Figura 39) 
Tablero aula 27 CUMPLE (ver Figura 40) 
Tablero aula 25 NO CUMPLE (ver Figura 41) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 31) 
Tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 42) 
OBSERVACIONES 
Los tableros aula 4, exterior aula 4, aula 10 y pasillo aula 17 no 
poseen tapa para cubrir interruptores. La placa que cubre los 
interruptores del tablero aula 25 (ver ovalo 1 y 2) y aula 1 (ver ovalo 2) 
tiene aberturas para interruptores que no están siendo utilizadas. El 
tablero aula 3 tiene aberturas para los ductos que no están siendo 
utilizadas (ver ovalo 1). 
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Figura 33. Partes energizadas accesibles tablero aula 1  
 
Tomado de (7) 
Figura 34. Partes energizadas accesibles tablero exterior aula 4 
 
Tomado de (7) 
Figura 35. Partes energizadas accesibles tablero ubicado aula 4 
 







Figura 36. Partes energizadas accesibles tablero aula 3 
 
Tomado de (7) 
Figura 37. Partes energizadas expuestas tablero aula 10 
 
Tomado de (7) 
Figura 38. Partes energizadas accesibles tablero aula 16 
 










Figura 39. Partes energizadas accesibles tablero pasillo aula 17 
 
Tomado de (7) 
Figura 40. Partes energizadas accesibles tablero aula 27 
 
Tomado de (7) 
Figura 41. Partes energizadas accesibles tablero aula 25 
 















Figura 42. Partes energizadas accesibles tablero aula 23 
 
Tomado de (7) 
  
En el Cuadro 16 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que 
se encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según el 
artículo 20 numeral 23.1.1 del RETIE “Requerimientos para los productos, tableros 
eléctricos y celdas, tableros de baja tensión, condiciones de la envolvente”. 
Cuadro 16. Diagnóstico de los tableros según el artículo 20 numeral 23.1.1 
ARTICULO 20° numeral 23.1.1 
ITEM 
Los tableros deben fabricarse de tal manera que las partes energizadas 
peligrosas no deben ser accesibles y las partes energizadas accesibles 
no deben ser peligrosas 
DIAGNOSTICO 
 
Tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 33) 
Tablero exterior aula 4 NO CUMPLE  (ver Figura 34) 
Tablero aula  4 NO CUMPLE. (ver Figura 35) 
Tablero aula 3 CUMPLE. (ver Figura 36) 
Tablero aula 10 NO CUMPLE (ver Figura 37) 
Tablero aula 16 CUMPLE  (ver Figura 38) 
Tablero pasillo aula 17 NO CUMPLE. (Ver Figura 39) 
Tablero aula 27 CUMPLE   (ver Figura 40) 
Tablero aula 25 NO CUMPLE (ver Figura 41) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 31) 
Tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 42) 
OBSERVACIONES 
Los tableros aula 4, exterior aula 4, aula 10 y pasillo aula 17 no 
poseen tapa para cubrir interruptores. Los tableros aula 1 (ver ovalo 1), 




En el Cuadro 17 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que se 
encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según el artículo 
20 numeral 23.1.3 del RETIE “Requerimientos para los productos, tableros 
eléctricos y celdas, tableros de baja tensión, terminales de alambrado”. 
Cuadro 17. Diagnóstico de los tableros según el artículo 20 numeral 23.1.3 
ARTICULO 20° numeral 23.1.3 
ITEM 
Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente 
a tierra mediante conductores de protección y sus terminales se 
deben identificar con el símbolo de puesta a tierra. 
DIAGNOSTICO   
Tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 43) 
Tablero exterior aula 4 NO CUMPLE (ver Figura 34) 
Tablero aula  4 CUMPLE (ver Figura 44) 
Tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 45) 
Tablero aula 10 CUMPLE (ver Figura 37) 
Tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 46) 
Tablero final pasillo aula 17 NO CUMPLE (ver Figura 39) 
Tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 47) 
Tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 48) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 49 ) 
Tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 50) 
OBSERVACIONES 
Los tableros aula 1 (ver ovalo 1), exterior aula 4 (ver ovalo 1), 
pasillo aula 17 (ver ovalo 1), aula 27 (ver ovalo 1), aula 10 (ver 
ovalo 1) no poseen  conductor de puesta a tierra. 
Figura 43. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero aula 1 
 






Figura 44. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero aula 4 
 
Tomado de (7) 
Figura 45. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero aula 3 
 
Tomado de (7) 
Figura 46. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero aula 16 
 











Figura 47. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero aula 27 
 
Tomado de (7) 
Figura 48. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero aula 25 
 
Tomado de (7) 
Figura 49. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero aula 24 
 







Figura 50. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero aula 23 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 18 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que se 
encontraron instalados en la institución los cuales se verificaron según el artículo 
20 numeral 23.1.3 del RETIE “Requerimientos para los productos, tableros 
eléctricos y celdas, tableros de baja tensión, terminales de alambrado”. 
Cuadro 18. Requerimientos para los productos, tableros eléctricos y celdas, tableros de baja 
tensión, terminales de alambrado 
ARTICULO 20° numeral 23.1.3 RETIE 
ITEM 
Cada conductor que se instale en el tablero, debe conectarse mediante 
terminal que puede ser a presión o de sujeción por tornillo. 
DIAGNOSTICO 
 
Tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 43) 
Tablero exterior aula 4 CUMPLE (ver Figura 34) 
Tablero aula  4 CUMPLE. Ver (Figura 44) 
Tablero aula 3 CUMPLE. (ver Figura 45) 
Tablero aula 10 CUMPLE (ver Figura 37) 
Tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 46) 
Tablero pasillo aula 17 CUMPLE. (ver Figura 39) 
Tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 47) 
Tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 51) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 49) 
Tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 50) 
OBSERVACIONES 
En el tablero aula 1 (ver ovalo 2) y tablero aula 27 (ver   ovalo 2) se 
encuentran derivaciones hace a través de terminales de sujeción sino 








Figura 51. Conectores de sujeción para conductores tablero aula 25 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 19 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que se 
encontraron instalados en la institución los cuales se verificaron según el artículo 
20 numeral 23.1.3 del RETIE “Requerimientos para los productos, tableros 
eléctricos y celdas, tableros de baja tensión, terminales de alambrado” y la sección 
210-5, 310-12 de la NTC2050.   
Cuadro 19. Requerimientos para los productos, tableros eléctricos y celdas, tableros de baja 
tensión, terminales de alambrado 
ARTICULO 20° numeral 23.1.3 RETIE / 210-5, 310-12  NTC 2050 
ITEM El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores. 
DIAGNOSTICO   
Tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 43) 
Tablero exterior aula 4 NO CUMPLE (ver Figura 34) 
Tablero aula  4 NO CUMPLE (ver Figura 44) 
Tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 45) 
Tablero aula 10 NO CUMPLE (ver Figura 37) 
Tablero aula 16 NO CUMPLE (ver Figura 46) 
Tablero pasillo aula 17 NO CUMPLE (ver Figura 39) 
Tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 54) 
Tablero aula 25 CUMPLE   (ver Figura 51) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 49) 
Tablero aula 23 NO CUMPLE (ver Figura 50) 
OBSERVACIONES 
Conductor neutro y fases del tablero aula 1 color azul (ver ovalo 2). 
Conductor de fase tablero exterior aula 4 color verde (ver ovalo 1). En el 
tablero aula 4 los conductores de fase y neutro son color verde y tierra 
azul (ver ovalo 1). En el tablero aula 10 los conductores de neutro son 
verdes (ver ovalo 3) y los conductores de fase son blancos (ver ovalo 2). 
Conductores de fase tablero aula 27 son de color verde. En el tablero 
aula 16 hay conductores de neutro y fase en color verde (ver ovalo 1 y 2). 
En el tablero pasillo aula 17 los conductores de fase son de color verde. 
En el tablero aula 23 hay conductores de neutro en color negro (ver 
ovalo 1) y conductores de tierra color amarillo.  
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NOTA. Para un sistema monofásico trifilar el neutro debe de ir en blanco, la tierra 
de protección en verde o desnudo y para las fases otros colores. 
 
En el Cuadro 20 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que 
se encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según el 
artículo 27 numeral 4.2 del RETIE “Requisitos generales para las instalaciones de 
uso final, protección de las instalaciones de uso final, medidas de protección 
contra contacto directo o protección por falla”  
Cuadro 20. Diagnóstico de los tableros según el artículo 27 numeral 4.2 del RETIE 
ARTICULO 27° numeral 4.2 
ITEM 
El tablero donde se alojen los interruptores automáticos debe ser 
fácilmente accesible 
DIAGNOSTICO   
Tablero aula 1 CUMPLE (ver Figura 22) 
Tablero exterior aula 4 CUMPLE  (ver Figura 23) 
Tablero aula  4 NO CUMPLE. (ver Figura 24) 
Tablero aula 3 NO CUMPLE. (ver Figura 25) 
Tablero aula 10 CUMPLE (ver Figura 26) 
Tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 27) 
Tablero pasillo aula 17 CUMPLE. (ver Figura 28) 
Tablero aula 27 CUMPLE (ver Figura 29) 
Tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 30) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 31) 
Tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 32) 
OBSERVACIONES 
El acceso al tablero aula 4 (ver ovalo 1) se encuentra restringido por dos 
estanterías de libros y una mesa (ver ovalo 2); el acceso al tablero aula 3 
(ver ovalo 1)  no es posible porque hay atravesados una cantidad de 





En el Cuadro 21 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que 
se encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según el 
artículo 20 numeral 23.1.4 del RETIE “Requisitos específicos según el tipo de 
instalación, instalaciones especiales, rotuladas e instructivas”. 
Cuadro 21. Diagnóstico de los tableros según el artículo 23.1.4  
ARTICULO 20° numeral 23.1.4 
ITEM 
Un tablero debe tener adherida de manera clara, permanente y visible, 
mínimo la siguiente información: a. Tensión(es) nominal(es) de operación. 
b. Corriente nominal de alimentación. c. Número de fases. d. Número de 
hilos (incluyendo tierras y neutros). e. Razón social o marca registrada del 
productor, comercializador o importador. f. El símbolo de riesgo eléctrico. 
g. Cuadro para identificar los circuitos. h. Indicar, de forma visible, la 
posición que deben tener las palancas de accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o abrir el circuito. i. Todo tablero debe tener su 
respectivo diagrama unifilar actualizado. 
DIAGNOSTICO 
 
Tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 32) 
Tablero exterior aula 4 NO CUMPLE (ver Figura 34) 
Tablero aula  4 NO CUMPLE. (ver Figura 44) 
Tablero aula 3 NO CUMPLE. (ver Figura 52) 
Tablero aula 10 NO CUMPLE (ver Figura 37) 
Tablero aula 16 NO CUMPLE (ver Figura 27) 
Tablero pasillo aula 17 NO CUMPLE. (ver Figura 39) 
Tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 40) 
Tablero aula 25 NO CUMPLE (ver Figura 41) 
Tablero aula 24 NO CUMPLE (ver Figura 31) 
Tablero aula 23 NO CUMPLE (ver Figura 42) 
OBSERVACIONES 
No se evidencio algún tablero que tuviera de manera clara y visible la 
información mínima requerida por este artículo. 
Figura 52. Información visible tablero aula 3 
 




En el Cuadro 22 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que 
se encontraron instalados en la institución los cuales se verificaron según sección 
373-3 de la NTC 2050 “Armarios, cajas de corte y medidores enchufables; 
posición en las paredes”. 
Cuadro 22. Diagnóstico de los tableros según la sección 373-3 de la NTC2050 
ARTICULO 373-3 NTC 2050 
ITEM 
Los gabinetes en las paredes deben estar a nivel con la superficie 
terminada, o si las superficies no son combustibles a no más de 6 
mm de la superficie terminada. 
DIAGNOSTICO   
Tablero aula 1 CUMPLE (ver Figura 22) 
Tablero exterior aula 4 CUMPLE (ver Figura 23) 
Tablero aula  4 CUMPLE (ver Figura 24) 
Tablero aula 3 CUMPLE. (ver Figura 25) 
Tablero aula 10 CUMPLE (ver Figura 37) 
Tablero aula 16 CUMPLE. (ver Figura 27) 
Tablero final pasillo aula 17 CUMPLE (ver Figura 28) 
Tablero aula 27 CUMPLE. (ver Figura 29) 
Tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 30) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 31) 
Tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 32) 
OBSERVACIONES 
No se evidencio que algún tablero estuviera a 6 mm de la superficie 
terminada de la pared donde está instalado. 
 
En el Cuadro 23 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que 
se encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según sección 
373-7 Y 373-8 de la NTC 2050 “Armarios, cajas de corte y medidores enchufables; 
espacio dentro de los armarios”. 
Cuadro 23. Diagnóstico de los tableros de distribución según la sección 373-7 y 373-8 de la 
NTC 2050 
ARTICULO 373-7 y 373-8 NTC 2050 
ITEM 
Los gabinetes y cajas de corte deben tener espacio adecuado para los 
conductores y para los empalmes y derivaciones, cuando los haya. 
DIAGNOSTICO   
Tablero aula 1 CUMPLE (ver Figura 43) 
Tablero exterior aula 4 CUMPLE (ver Figura 34) 
Tablero aula  4 CUMPLE (ver Figura 44) 
Tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 45) 
Tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 46) 
Tablero pasillo aula 17 CUMPLE (ver Figura 39) 
Tablero aula 27 CUMPLE (ver Figura 54) 
Tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 53) 
Tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 54) 
Tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 55) 
OBSERVACIONES 
Todos los tableros tienen un espacio interno adecuado para alojar todos 
los conductores que puedan ser instalados. 
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Figura 53. Espacio interno tablero aula 25 
 
Tomado de (7) 
Figura 54. Espacio interno tablero aula 27 
 
Tomado de (7) 
Figura 55. Espacio interno tablero aula 23 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 24 se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que se 
encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según sección 
373-5 (c)  de la NTC 2050 “Armarios, cajas de corte y medidores enchufables; 





Cuadro 24. Diagnóstico de los tableros según la sección 373-5 (c) de la NTC 2050 
ARTICULO 373-5 (c) NTC 2050 
ITEM Los cables deben estar asegurados a los gabinetes y cajas de corte. 
DIAGNOSTICO   
Tablero aula 1 CUMPLE  
Tablero exterior aula 4 CUMPLE 
Tablero aula  4 CUMPLE 
Tablero aula 3 CUMPLE 
Tablero aula 16 CUMPLE 
Tablero pasillo aula 17 CUMPLE 
Tablero aula 27 CUMPLE 
Tablero aula 25 CUMPLE 
Tablero aula 24 CUMPLE  
Tablero aula 23 CUMPLE 
OBSERVACIONES 
No se evidencio algún conductor suelto dentro de los tableros de 
distribución. 
3.2 CIRCUITOS RAMALES.  
En el Cuadro 25 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución que se encontraron instalados en la institución, los cuales se 
verificaron según el artículo 6 numeral 3 del RETIE “Simbología y señalización, 
Código de colores para conductores”. 
Cuadro 25. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 6 numeral 3 del RETIE 
ARTICULO 6° numeral 3 RETIE 
ITEM 
Se debe cumplir el código de colores para conductores aislados de 
potencia, establecido en las Tablas 6.5 
DIAGNOSTICO  
Ctos. tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 43) 
Ctos. tablero exterior aula 4 NO CUMPLE (ver Figura 34) 
Ctos. tablero aula  4 NO CUMPLE (ver Figura 44) 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 45) 
Ctos. tablero aula 10 NO CUMPLE (ver Figura 37) 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 46) 
Ctos. tablero pasillo aula 17 NO CUMPLE (ver Figura 39) 
Ctos. tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 47) 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 48) 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 49)  
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 50) 
OBSERVACIONES 
En el tablero aula 1 el conductor de neutro y los de fase son color azul 
(ver ovalo 2). En el tablero aula 2 se encuentra una fase color verde (ver 
ovalo 1). En el tablero aula 4 se encuentra la tierra en color azul, fases 
en color verde y neutro en color azul (ver ovalo 1). En el tablero aula 10 
el neutro es color rojo (ver ovalo 3) y las fases son color blanco (ver ovalo 





En el Cuadro 26 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 10 numeral 3 del RETIE 
“Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas, productos usados en 
las instalaciones eléctricas”. 
Cuadro 26. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 10 numeral 3 del RETIE 
ARTICULO 10° numeral 3 RETIE 
ITEM 
Que la corriente y tensión de operación no exceda la nominal del 
equipo 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 CUMPLE 
Ctos. tablero exterior aula 4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 NO CUMPLE (ver Cuadro 11) 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE  
OBSERVACIONES 
Uno de los circuitos ramales del tablero aula 25 demanda más 
corriente que la de capacidad nominal del conductor y de la protección 
(ver ovalo 1 cuadro de carga tablero aula 25). En los circuitos ramales 
de los demás tableros se evidencio que los conductores, las 
protecciones, los tomacorrientes y demás componentes de la instalación 
eléctrica se encuentran operando por debajo la tensión y corriente 
nominal (ver cuadros de carga)  
 
En el Cuadro 27 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 10 numeral 3 del RETIE 
“Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas, productos usados en 






Cuadro 27. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 6 numeral 3 del RETIE 
ARTICULO 10° numeral 3 RETIE 
ITEM 
Espacios disponibles para la operación y mantenimiento de la 
instalación y de los equipos. 
DIAGNOSTICO 
 
Ctos. tablero aula 1 CUMPLE  
Ctos. tablero exterior aula 4 CUMPLE   
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE  
Ctos. tablero pasillo aula 17 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE  
OBSERVACIONES 
Los componentes de los circuitos ramales de los tableros están 
ubicados en lugares adecuados donde pueden ser usados y donde 
no hay ningún impedimento para aplicar algún mantenimiento sobre 
estos. 
 
En el Cuadro 28 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 15 numeral 3.3 del RETIE 
“Sistema de puesta a tierra, materiales de los sistemas de puesta a tierra, 
conductor de protección de puesta a tierra de equipos.”. 
Cuadro 28. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 15 numeral 3.3 del RETIE 
ARTICULO 15° numeral 3.3 RETIE 
ITEM 
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, 
sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, 
deben quedar mecánica y eléctricamente seguros mediante soldadura 
o conectores certificados para tal uso. 
DIAGNOSTICO 
 
Ctos. tablero aula 1 N.A 
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 N.A. 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A 
Ctos. tablero aula 27 N.A. 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE 
OBSERVACIONES 
No se evidencio que los conductores de puesta a tierra se 
encontraran interrumpidos por interruptores. A los tableros que se les 
dictamino no aplica (N.A.) es porque no poseen conductor de tierra. 
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En el Cuadro 29 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 15 numeral 3.3 del RETIE 
“Sistema de puesta a tierra, materiales de los sistemas de puesta a tierra, 
conductor de protección de puesta a tierra de equipos.”. 
Cuadro 29. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 15 numeral 3.3 del RETIE 
ARTICULO 15° numeral 3.3 RETIE 
ITEM 
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los 
conductores activos durante todo su recorrido y por la misma 
canalización. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 N.A. 
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A. 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE (ver Figura 56) 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 57) 
Ctos. tablero aula 10 N.A. 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 58) 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A. 
Ctos. tablero aula 27 N.A.  
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 59) 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 60) 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 61) 
OBSERVACIONES 
En los tableros que tienen conductor de puesta a tierra, este siempre 
está a acompañando los conductores de fase. En los tableros que se 
les dictamino un no aplica (N.A.) es porque no poseen conductor de 
tierra.  
Figura 56. Conductor de tierra circuitos ramales del tablero aula 4  
 
 




Figura 57. Conductor de tierra circuitos ramales del tablero aula 3 
 
Tomado de (7) 
Figura 58. Conductor de tierra circuitos ramales del tablero aula 16 
 
Tomado de (7) 
Figura 59. Conductor de tierra circuitos ramales tablero aula 25 
 




Figura 60. Conductor de tierra circuitos ramales tablero aula 24 
 
 
Tomado de (7) 
Figura 61. Conductor de tierra circuitos ramales tablero aula 23 
 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 30 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 15 numeral 3.3 del RETIE 




Cuadro 30. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 5.1 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 5.1 RETIE 
ITEM 
Las cajas para asegurar interruptores o tomacorrientes (octagonales o 
cuadradas) las dimensiones deben ser tales que se garantice el 
volumen interno establecido en la NTC 2050, en ningún caso debe ser 
menor a 210 cm3. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 65) 
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A. 
Ctos. tablero aula  4 NO CUMPLE (ver Figura 56) 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 57) 
Ctos. tablero aula 10 NO CUMPLE (ver Figura 62 
Ctos. tablero aula 16 NO CUMPLE (ver Figura 58) 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A 
Ctos. tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 63) 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 64) 
Ctos. tablero aula 24 N.A. 
Ctos. tablero aula 23 N.A. 
OBSERVACIONES 
Se encontró que solo las cajas de los tomacorrientes del tablero del 
aula 3 y aula 25 (ver ovalo 1) cumplen con las dimensiones 
especificadas en este artículo. Los tableros exterior aula 4, aula 17, 
aula 23 y 24 se les dictamino no aplica porque en sus circuitos 
ramales no poseen cajas del tipo descrito en este numeral del RETIE.  
Figura 62. Dimensión de las cajas circuitos ramales tablero aula 10 
 
Tomado de (7) 
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Figura 63. Dimensión de las cajas circuitos ramales tablero aula 27 
 
Tomado de (7) 
Figura 64. Dimensión de las cajas circuitos ramales tablero aula 25 
 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 31 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 5.2 del RETIE 






Cuadro 31. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 5.2 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 5.2 RETIE 
ITEM 
Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canales 
auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los equipos, se deben 
cerrar eficazmente para que ofrezcan una protección similar a la 
pared del equipo. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 65) 
Ctos. tablero exterior aula 4 CUMPLE (ver Figura 23) 
Ctos. tablero aula  4 NO CUMPLE (ver Figura 66) 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 67 ovalo 1) 
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE (ver Figura 73) 
Ctos. tablero aula 16 NO CUMPLE (ver Figura 68) 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A. (ver Figura 28) 
Ctos. tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 70) 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 72) 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 71) 
Ctos. tablero aula 23 NO CUMPLE (ver Figura 69) 
OBSERVACIONES 
En los circuitos tablero aula 1 se encontró un tomacorriente 
desprendido de la pared (ver ovalo 1). En los circuitos tablero aula 4 
se encontraron tomacorrientes sin tapa y con aberturas inutilizadas 
(ver ovalo 1). En los circuitos tablero aula 16 se encontró un 
tomacorriente desprendido de la pared. En los circuitos tablero aula 
27 se encontró cajas de iluminación con aberturas sin usar (ver ovalo 
1). En los circuitos tablero aula 23 se encontró tomacorrientes 
caídos (ver ovalo 1). En los circuitos ramales tablero aula 17 se le 
dictaminó no aplica porque no poseen cajas, canalizaciones, etc.  
Figura 65. Partes energizadas expuestas circuitos ramales del tablero aula 1 
 
 





Figura 66. Partes energizadas expuestas circuitos ramales del tablero aula 4 
 
Tomado de (7) 
Figura 67. Partes energizadas expuestas circuitos ramales del tablero aula 3 
 
Tomado de (7) 
Figura 68. Partes energizadas expuestas circuitos ramales del tablero aula 16 
 
 









Figura 69. Partes energizadas expuestas circuitos ramales del tablero aula 23 
 
Tomado de (7) 
Figura 70. Partes energizadas expuestas circuitos ramales del tablero 27 
 
Tomado de (7) 
Figura 71. Partes energizadas expuestas de los circuitos ramales tablero aula 24 
 







Figura 72. Partes energizadas expuestas de los circuitos ramales tablero aula 25 
 
Tomado de (7) 
Figura 73. Partes energizadas expuestas de los circuitos ramales tablero aula 10 
 
Tomado de (7) 
 
El Cuadro 32 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 10.1 del RETIE 





Cuadro 32. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 10.1 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 10.1 RETIE 
ITEM 
Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva 
placa, tapa o cubierta destinada a evitar el contacto directo con partes 
energizadas; estos materiales deben ser de alta resistencia al 
impacto. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 65) 
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A.   
Ctos. tablero aula  4 NO CUMPLE (ver Figura 74) 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 67) 
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE (ver Figura 37) 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 75) 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A.  
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE (ver Figura 76) 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 41) 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE  (ver Figura 71) 
Ctos. tablero aula 23 NO CUMPLE (ver Figura 69) 
OBSERVACIONES 
Tomacorriente desprendido de la pared circuitos ramales tablero 
aula 1 (ver ovalo 1). Tomacorrientes sin tapa en los circuitos 
ramales del tablero aula 4. Tomacorrientes caídos circuitos 
ramales tablero aula 23 (ver ovalo 1). 
Figura 74. Tapas de los componentes circuitos ramales del tablero aula 4 
 




Figura 75. Tapas de los componentes circuitos ramales del tablero aula 16 
 
Tomado de (7) 
Figura 76. Tapas de los componentes circuitos ramales del tablero aula 27 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 33 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 10.1 del 






Cuadro 33. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 10.1 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 10.1 RETIE 
ITEM 
En los tomacorrientes monofásicos el terminal plano más corto debe ser 
el de la fase. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 NO CUMPLE  
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A. 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 N.A. 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A. 
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE 
OBSERVACIONES 
Solo los tomacorrientes de los circuitos ramales del tablero aula 1 no 
cumplen con este numeral del RETIE. Los circuitos de los tableros 
exterior aula 4, aula 10 y aula 17 se les dictamino no aplica porque no 
poseen tomacorrientes. 
 
En el Cuadro 34 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución, los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 10.1 del 
RETIE “Requerimientos para los productos, clavijas y tomacorrientes, requisitos de 
la instalación”. 
Cuadro 34. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 10.2 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 10.2 
ITEM 
La conexión de los conductores eléctricos a los terminales de los 
tomacorrientes debe ser lo suficientemente segura para evitar 
recalentamientos de los contactos. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 CUMPLE  
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A. 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 N.A. 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A. 
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE 
OBSERVACIONES 
Se evidencio al bajar los tomacorrientes que los conductores está bien 
sujetos de los terminales. Los circuitos de los tableros exterior aula 





En el Cuadro 35 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 10.2 del 
RETIE “Requerimientos para los productos, clavijas y tomacorrientes, requisitos de 
la instalación”. 
Cuadro 35. Dictamen de los de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 10.2 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 10.2 RETIE 
ITEM 
Cuando los tomacorrientes se instalen de forma horizontal, el contacto 
superior debe corresponder al neutro. 
DIAGNOSTICO 
 
Ctos. tablero aula 1 NO CUMPLE 
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A. 
Ctos. tablero aula  4 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 N.A. 
Ctos. tablero aula 16 NO CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A.  
Ctos. tablero aula 27 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 
Ninguno de los tomacorrientes instalados en la institución cumple con este 
numeral. Los circuitos de los tableros que se les dictamino no aplica es 
porque no poseen tomacorrientes. 
 
En el Cuadro 36 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 16.2.1 del 
RETIE “Requerimientos para los productos, equipos de corte y seccionamiento de 
baja y media tensión, interruptores automáticos de baja tensión, requisitos del 
producto”. 
Cuadro 36. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 16.2.1 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 16.2.1 RETIE 
ITEM 
Los interruptores automáticos deben estar provistos de elementos que 
indiquen la posición cerrada y la posición abierta.  
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 CUMPLE (ver Figura 33) 
Ctos. tablero exterior aula 4 CUMPLE  
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE (ver Figura 44) 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 36) 
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 38) 
Ctos. tablero pasillo aula 17 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 48) 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 49) 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 42) 
OBSERVACIONES 
En su totalidad los interruptores automáticos tenían sobre sí mismo marcada 
la posición de abierto y cerrado.    
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En el Cuadro 37 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución, los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 16.2.2 del 
RETIE “Requerimientos para los productos, equipos de corte y seccionamiento de 
baja y media tensión, interruptores automáticos de baja tensión, de instalación”. 
Cuadro 37. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 16.2.2 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 16.2.2 RETIE 
ITEM 
Cada circuito ramal de un panel de distribución debe estar provisto de 
protección contra sobrecorriente. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 CUMPLE 
Ctos. tablero exterior aula 4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 77) 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE 
OBSERVACIONES 
En el tablero aula 27 se encontró un circuito que no pasa por los 
interruptores automáticos (ver ovalo 1). 
Figura 77. Protecciones de los circuitos ramales tablero aula 27 
 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 38 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución, los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 23.1.3 del 
RETIE “Requerimientos para los productos, tableros eléctricos y celdas, tableros 




Cuadro 38. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 20 numeral 23.1.3 del RETIE 
ARTICULO 20° numeral 23.1.3 RETIE 
ITEM 
Cada circuito de derivación debe disponer de un terminal de salida 
para la conexión de los conductores de neutro o tierra requeridos. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 NO CUMPLE (ver Figura 43) 
Ctos. tablero exterior aula 4 NO CUMPLE (ver Figura 34) 
Ctos. tablero aula  4 NO CUMPLE (ver Figura 44) 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE (ver Figura 78) 
Ctos. tablero aula 10 NO CUMPLE (ver Figura 37) 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE (ver Figura 46) 
Ctos. tablero pasillo aula 17 NO CUMPLE (ver Figura 39) 
Ctos. tablero aula 27 NO CUMPLE (ver Figura 54) 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE (ver Figura 51) 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE (ver Figura 36) 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE (ver Figura 55) 
OBSERVACIONES 
En el tablero aula 1 (ver ovalo 1), exterior aula 4 (ver ovalo 1), aula 
4 (ver ovalo 2), aula 10 (ver ovalo 3), aula 17 (ver ovalo3) y aula 27 
(ver ovalo 1) no hay suficientes terminales para el numero de tierras y 
neutros  necesarios. 
Figura 78. Terminales de salida para conductores neutros y tierra tablero aula 3 
 
Tomado de (7) 
 
 
En el Cuadro 39 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según el artículo 27 numeral 4.2 del RETIE 
“Requisitos generales para las instalaciones de uso final, protección de las 
instalaciones de uso final, medidas de protección contra contacto directo o 
protección por falla”. 
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Cuadro 39. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 27 numeral 4.2 del RETIE 
ARTICULO 27° numeral 4.2 RETIE 
ITEM 
Todas las carcasas o masas de equipos deben contar con conexión a 
tierra, que protejan a las personas frente a las corrientes de fuga. 
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 NO CUMPLE  
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A. 
Ctos. tablero aula  4 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 N.A.  
Ctos. tablero aula 10 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 16 NO CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A. 
Ctos. tablero aula 27 N.A. 
Ctos. tablero aula 25 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 
En los circuitos del  tablero aula 1, aula 10, aula 16, aula 25 las 
carcasas de las luminarias no contaban con un terminal para la 
puesta a tierra. En los circuitos del tablero aula 4 y aula 16 hay 
cajas metálicas accesibles que no tienen la conexión con el conductor 
de tierra. En los circuitos tableros aula 24 y aula 23 las canaletas 
son metálicas y no poseen conexión con el conductor de tierra. Los 
tableros que se les dictamino no aplica es porque no tienen carcasas 
metálicas accesibles. 
 
En el Cuadro 40 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución, los cuales se verificaron según el artículo 28 numeral 1 del RETIE 
“Requisitos específicos según el tipo de instalación, instalaciones básicas”. 
Cuadro 40. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 28 numeral 1 del RETIE 
ARTICULO 28° numeral 1 RETIE 
ITEM 
En los cuartos de baño y cerca de lava platos, las tomacorriente estén 
protegidas con interruptor de falla a tierra. 
DIAGNOSTICO 
 
Ctos. tablero aula 1 N.A. 
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A.  
Ctos. tablero aula  4 N.A. 
Ctos. tablero aula 3 N.A. 
Ctos. tablero aula 10 N.A. 
Ctos. tablero aula 16 NO CUMPLE (ver Figura 79) 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A. 
Ctos. tablero aula 27 N.A. 
Ctos. tablero aula 25 N.A. 
Ctos. tablero aula 24 N.A. 
Ctos. tablero aula 23 N.A. 
OBSERVACIONES 
En los circuitos tablero aula 16 hay un tomacorriente cerca de un 
lavamanos que no cuenta con protección GFCI.  
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Figura 79. Tomacorrientes en zonas húmedas tablero aula 16 
 
Tomado de (7) 
 
En el Cuadro 41 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución, los cuales se verificaron según el artículo 28 numeral 1 del RETIE 
“Requisitos específicos según el tipo de instalación, instalaciones especiales, 
lugares con alta concentración de personas”. 
 
Cuadro 41. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según el 
artículo 28 numeral 3.3 del RETIE 
ARTICULO 28° numeral 3.3 RETIE 
ITEM 
La capacidad  de corriente del conductor (cable o cordón flexible) tanto en 
multitomas como extensiones y los terminales de conexión en ningún 
caso podrán ser inferiores al del conductor de cobre calibre 14 AWG. 
DIAGNOSTICO 
 
Ctos. tablero aula 1 N.A. 
Ctos. tablero exterior aula 4 N.A. 
Ctos. tablero aula  4 N.A. 
Ctos. tablero aula 3 N.A. 
Ctos. tablero aula 10 N.A. 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 N.A. 
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 N.A. 
OBSERVACIONES 
Se evidencio que el cable de los multitomas usados en la institución no 
son inferiores al del conductor de cobre calibre 14 AWG. En los circuitos 
de los tableros que se les dictamino no aplica es porque no se tenían 




En el Cuadro 42 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según la sección 620-11 de la NTC2050 
“Ascensores, montacargas,  escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas; aislamiento de los conductores”. 
Cuadro 42. Dictamen de los de los circuitos ramales de los tableros de distribución según la 
sección 620-11 de la NTC2050 
ARTICULO 620-11 NTC 2050 
ITEM 
Verificar que el aislamiento de los conductores cumpla con las 
condiciones establecidas.  
DIAGNOSTICO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 1 CUMPLE 
Ctos. tablero exterior aula 4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE 
OBSERVACIONES 
Se evidencio que los conductores de los circuitos de los tableros de la 
institución cumplen con el aislamiento necesario para su operación a 
tensión nominal.  
 
En el Cuadro 43 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según la sección 620-11 de la NTC2050 
“Ascensores, montacargas,  escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas; sección transversal mínima de los conductores”. 
Cuadro 43. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según la 
sección 620-12 de la NTC2050 
ARTICULO 620-12 NTC 2050 
ITEM 
Verificar que la sección transversal mínima de los conductores que no 
formen parte integral de los equipos cumpla con los calibres establecidos.  
DIAGNOSTICO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 1 CUMPLE 
Ctos. tablero exterior aula 4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE 
OBSERVACIONES 
Se evidencio que en el tablero aula 25 los conductores de uno de los 
circuitos no son el calibre adecuado para la demanda corriente. 
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En el Cuadro 44 se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros 
de distribución los cuales se verificaron según la sección 620-13 de la NTC2050 
“Ascensores, montacargas,  escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas; conductores de alimentador y circuitos ramales”. 
Cuadro 44. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución según la 
sección 620-13 de la NTC2050 
ARTICULO 620-13 NTC 2050  
ITEM 
Verificar que la capacidad de corriente de los conductores sea la 
adecuada  
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero aula 1 CUMPLE 
Ctos. tablero exterior aula 4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula  4 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 3 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 10 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 16 CUMPLE 
Ctos. tablero pasillo aula 17 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 27 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 25 NO CUMPLE 
Ctos. tablero aula 24 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 23 CUMPLE 
OBSERVACIONES 
En el tablero del aula 25 los conductores de uno de los circuitos no 






4. RIESGOS ELECTRICOS EN LA INTITUCION 
Para identificar los riegos eléctricos presentes se pasó a reconocer las actividades 
que se desarrollan en la institución así como las personas que normalmente allí 
habitan. También se identificaron equipos eléctricos importantes y las posibles 
causas de riesgos eléctricos más comunes que podrían presentarse.  
4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 
 Deporte  
 Dictación de clases 
 Lectura  
 Computo  
 Mantenimiento a computadoras 
 Administrativas  
 Alimentación, preparación y venta  de alimentos 
 Vigilancia, mantenimiento y aseo 
4.2 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE USO FINAL DE LA INSTITUCIÓN. 
 Computadores 
 Fuentes reguladoras de tensión 
 Equipos de sonido 
 Televisores 
 Refrigeradores industriales 
 Neveras uso general 
 Estufas  
 Microondas 
 Ollas arroceras 
 Racks para comunicaciones 
4.3 PERSONAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
Personal activo (adultos): 
 
 Profesores 
 Personal administrativo 




 Niños de primera infancia  
 Niños de primaria 
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 Adolecentes de secundaria 
4.4 PRINCIPALES CAUSAS QUE PUEDEN SER GENERADORAS DE RIESGOS 
ELÉCTRICOS 
 Equipos no certificados. 
 Mal uso de puesta a tierra.  
 Equipos no apropiados. 
 Partes energizadas expuestas. 
 Falta de simbología y señales de seguridad. 
 Mal montaje de la instalación. 
 Falta de acciones para delimitar manipulación de los equipos. 
 Falta de mantenimiento de los equipos eléctricos. 
 Sobrecarga del sistema. 
4.5 HALLAZGOS  
Escenario deportivo. En dos de los soportes del techo se encuentran 
posicionados 2 tomacorriente (ver ovalo 1); dichos tomacorrientes no son los 
indicados para estar a la intemperie (equipos inapropiados), están instalados en 
un punto alcanzable por los niños (estudiantes) y la caja de los tomacorrientes 
presentan algunas aberturas las cuales son inutilizadas (partes energizadas 
expuestas). Esto puede generar un corto circuito a causa de la agua lluvia como 
puede generar un accidente a causa de la presencia de niños ociosos o descuido 
de las personas (estudiantes y personal activo).  
Figura 80. Equipo eléctrico inadecuado 
 
Tomado de (7) 
 
Aulas de clases. En algunos de los salones se encontraron tomacorrientes que 
no se encuentran sujetos a la pared (mal montaje) y por ende exhibiendo sus 





descuido u ociosidad pueden ser alcanzadas por las personas que allí habitan 
(personal activo y estudiantes) provocando un accidente. También se encontraron 
tomacorrientes que están sobrepuestos y presentan aberturas inutilizadas en las 
cajas, lo que puede provocar de igual manera un accidente (ver Figura 65).  
 
 
Biblioteca. Hay un tablero de distribución accesible para cualquier persona (falta 
de acciones para delimitar manipulación de los equipos); no cumple con la 
condición de espacio de trabajo (mal montaje) (ver ovalo 2); no presenta un 
encerramiento de las partes energizadas (partes energizadas expuestas) (ver 
ovalo 1); no presenta avisos visibles que adviertan el riesgo presente e identifique 
el equipo (falta de simbología y señalización de seguridad). También tiene una red 
de tomacorrientes que se ve deficiente en cuanto a cuidado (falta de 
mantenimiento de los equipos eléctricos) está un poco deteriorada con aberturas 
inutilizadas en las cajas (partes energizadas expuestas) (ver ovalo 3) y sin 
protección ante fuga de corriente (mal uso de la puesta de tierra), pues las cajas 
son metálicas y no presentan la conexión con el conductor de tierra; esto puede 
producir cortocircuitos a causa de conductores sueltos y accidentes a causa de 
descuido u ociosidad de las personas que allí habitan (personal activo y 
estudiantes). 
Figura 81. Montaje inadecuado tablero de distribución 
 
Tomado de (7) 
 
Salas de sistemas. Instalaciones en mal estado (falta de mantenimiento), 
tomacorrientes caídos (partes energizadas expuestas), uso de extensiones 
multitomas (sobrecarga del sistema) (ver ovalo 1), no hay protección contra 










Figura 82. Instalación eléctrica en mal estado 
 
 
Tomado de (7) 
Figura 83. Instalación eléctrica laboratorio de computadores 
 
Tomado de (7) 
 
Institución en general. Falta de un sistema de alumbrado de emergencia. Al ser 
un sitio que es denominado lugar especial al tener albergados por varias horas 
una cantidad de personas considerable; por esto y por ser una institución que 
ofrece su servicio en la noche. 
 
Oficinas. Uso de multitomas (sobrecarga del sistema).   
 
Cafetería. En este espacio se encuentran  electrodomésticos comunes, una estufa 
eléctrica y neveras industriales pero no están conectados a un circuito destinado 
para este fin.  Por otro lado en este espacio se cuenta con tomacorrientes 
conectados cerca de lavamanos los cuales no tienen protección GFCI (ver ovalo 






Figura 84. Instalación eléctrica y equipos inadecuados 
 
Tomado de (7) 
 
Pasillo sala de audiovisuales: hay un tablero sin encerramiento (partes 
energizadas expuestas) (ver ovalo 1), sin protección contra fugas de corriente (mal 
uso de la puesta a tierra) y accesible por cualquier persona (falta de acciones que 
delimiten el acceso.  
Figura 85. Partes energizadas expuestas 
 
Tomado de (7) 
 
Aula 27: En el tablero que allí se encuentra hay un circuito que no posee 
protección contra sobre corriente (mal montaje de la instalación); lo que es muy 
preocupante ya que en caso de corto circuito la instalación puede perderse 
totalmente antes de que la protección aguas arriba responda (ver Figura 54). 
 
Canalizaciones metálicas. Se encontraron canaletas caídas y que no estaban 
debidamente selladas. No se evidencio que las canalizaciones y cajas metálicas 
de tomacorrientes, salidas de iluminación e interruptores tuvieran conexión con 










Circuitos ramales. Se encontraron 4 casos donde se tenían tomacorrientes y 
luminarias conectados a un mismo circuito.  
 
Alimentador. La institución cuenta con 12 tableros de distribución, de los cuales 6 
son alimentados por otro tablero, los restantes, el alimentador va empalmado 
directamente del alimentador principal (ver ovalo 1), por lo que se incumple con la 
norma ya que esta exige que haya un tablero principal de distribución. 
Figura 86. Derivaciones de la acometida  
 
 
Tomado de (7) 





5. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 
Instalar una malla para el sistema de puesta a tierra para proteger los equipos 
eléctricos y las personas que ocupan la institución; ya que en algunos de los 
tableros se encontró el cableado de tierra para los circuitos ramales pero al no 
contar con el sistema de puesta a tierra en la institución este cableado es 
obsoleto. 
 
Sellar correctamente los tableros de distribución ya que están en lugares de fácil 
acceso para los niños, docentes y administrativos que conviven en la institución y 
no poseen la capacitación para manipular este tipo de equipos. De esta manera se 
evitaran accidentes por contacto directo. 
 
En cada tablero de distribución se debe plasmar de manera clara, permanente y 
visible la siguiente información: Tensión nominal de operación, símbolo de riesgo 
eléctrico y el cuadro para identificar los circuitos. 
 
Evitar el uso de extensiones eléctricas y multitomas en las oficinas y demás 
espacios ya que al utilizar estos elementos se puede sobrecargar el tomacorriente 
o el circuito ramal debido a la cantidad de equipos que allí se conectan, pudiendo 
ocasionar daños en los conductores, tomacorrientes o incendios por las 
temperaturas que se pueden alcanzar por la sobrecarga si las protecciones no 
operan adecuadamente. 
 
Los conductores existentes no cumplen con el código de colores, se recomienda 
etiquetar sus terminales con el color correspondiente, para que la persona 
encargada del mantenimiento pueda identificar fácilmente cada conductor y 
realizar con facilidad y sin peligro alguno la manipulación de las redes eléctricas 
de la institución. 
 
En la institución se deben cambiar las lámparas que se encuentran averiadas pues 
esto hace que las personas que allí conviven se fatiguen rápidamente debido al 
esfuerzo realizado, propiciando un bajo rendimiento en las actividades que allí se 
realicen. 
 
Reemplazar los tomacorrientes dañados para prevenir accidentes eléctricos ya 
que la presencia de niños y adolescentes en la institución que cuenta con dos 
jornadas académicas, una de básica primaria en la mañana y otra de básica 
secundaria en la tarde sugiere un alto riesgo. 
 
Identificar y señalizar todos los circuitos eléctricos. 
 
La institución debe tener en cuenta cambiar algunos de los tableros de distribución 
y hacer un mantenimiento general al sistema eléctrico, pues existe un alto riesgo 
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de accidentes, debido a que se incumplen varios de los requerimientos mínimos 
exigidos por la norma, como lo es que los tableros no poseen la tapa respectiva 
que permite sellarlo completamente; las canalizaciones de los conductores se 
encuentran caídas y mal selladas; en muchos de los circuitos ramales de los 
tableros de distribución no se tiene el conductor que sirve de camino a tierra para 
las corrientes presentes en todas las partes metálicas de los elementos y equipos 
que conforman el sistema eléctrico; no se cuenta con alumbrado de emergencia 





 En la institución no se le está dando la importancia necesaria a los peligros 
que la instalación eléctrica presenta, ya que se encontraron altos riegos de 
origen eléctrico debido a equipos que permanecen energizados todo el 
tiempo y no están debidamente encerrados para eliminar el contacto directo 
y así prevenir un accidente por descarga eléctrica. También se encontraron 
tomacorrientes que presentan la misma situación al no tener instalada la 
tapa que cubre sus terminales de conexión y al no contar con la conexión 
de puesta a tierra de la carcasa. 
 
 Se requiere un cuarto eléctrico para alojar todos los tableros de distribución, 
pues la institución cuenta con tableros en diferentes salones de clase y 
estos se encuentran al alcance de todas las personas que allí conviven. 
Además, estos tableros no cuentan con ningún tipo de protección como son 
las tapas respectivas poniendo en gran riesgo a todas las personas, 
también se evidencio la ausencia del conductor de puesta a tierra en 
algunos de los tableros el cual garantiza que los potenciales presentes en 
las partes metálicas de los circuitos ramales y del mismo tablero sean 
llevadas a tierra y de esta manera se proteja la integridad de los usuarios.  
 
 En algunos de los salones de la institución se tienen en mal estado los 
tomacorrientes, pues se evidencio que no poseen su respectiva tapa 
protectora y fácilmente pueden provocar una descarga eléctrica a cualquier 
persona que haga contacto directo o indirecto con el mismo. También se 
encontró que la instalación de estos se hace mediante canalización, pero le 
hace falta mantenimiento ya que se encontró caída y deteriorada. Además 
de que la carcasa posee aberturas inutilizadas y sin el terminal para la 
conexión a tierra. 
 
 La institución carece de un señalamiento sobre riesgo eléctrico, lo cual es 
evidente ya que en los salones los tableros de distribución no tienen su tapa 
respectiva permitiendo que los estudiantes en cualquier momento puedan 
realizar intervenciones al interior de los mismos y verse por consiguiente 
expuestos a una descarga eléctrica. 
 
 En la institución se evidenció claramente que el diseño de la instalación 
eléctrica no es el adecuado, lo cual ocasiona desbalances en el sistema 
eléctrico y muchos tipos de riesgos eléctricos ya que hay malas conexiones, 
malos empalmes que ocasionan fugas eléctricas, ausencia del conductor de 
puesta a tierra para proteger los equipos y evitar descargas eléctricas en 




 El desarrollo de este trabajo fue beneficioso tanto para quien lo ejecuta 
como para la institución porque la institución quedara con una guía que le 
permitirá identificar las inconformidades y riesgos que presenta su 
instalación eléctrica para que de esa manera puedan tener la iniciativa para 
mejorarla y tomar acciones para prevenir accidentes de origen eléctrico; y el 
estudiante quien ejecuta las actividades para el desarrollo de este trabajo 
porque podrá complementar sus estudios aplicando el conocimiento 
adquirido en un ambiente real; por esta razón es importante que se siga 
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